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N O R M A  B R A N Ż O W A

BN-65

0310-01
E N E R G E T Y K A Elektrownie parowe

Pojęcia i określenia •

G ru p a  k a ta lo g o w a  V i 10

1 .1 .  P rz e d m io t norm y. P rzed m io tem  normy są  pod Lp. Pojęcia O kreślenia

stawowe p o ję c i a  o ra z  i c h  o k r e ś l e n i a  dotyczące e l e 
k tro w n i parow ych .

1 .2 .  Z a k re s  s to so w a n ia  norm y. Normę s t o s u ie  s i e  
w z a k r e s ie  s ło w n ic tw a  te c h n ic z n e g o  e le k t ro w n i  p a -

2 Elektrociepłow 
n ia

elektrow nia parowa wytwarzając* 
energię e lek tryczną oraz c iep ło  w 
układzie skojarzonym i  oddająca 
c iep ło  na zewnątrz w i lo ś c i  n ie  
m niejszej niż 10# zainstalow anej 
wydajności kotłowni

Norma n ie  d o ty c z y :
a )  e le k t r o w n i  jąd ro w y ch ,
b ) e le k t ro w n i  p rzew oźnych ,
c )  e le k t r o w n i  o k rę to w y ch .

1 .3 .  Normy zw iązane 
PN -64/G -04511 W ęgie l kam ienny . O znaczan ie  zaw ar

t o ś c i  w ilg o c i  
PN -64/G -04512 W ęgie l kam ienny i  b ru n a tn y . Ozna

c z a n ie  z a w a r to ś c i  p o p io łu  
PN -67/G -04513 P a liw a  s t a ł e .  O zn aczan ie  c ie p ł a  

s p a l a n ia  i  w a r to ś c i  o p a ło w ej 
PN -58/C -96024 P rz e tw o ry  n a f to w e . O le je  opałow e 
PN—64/G -97001 W ęgie l kam ienny . S o rty m en ty  
PN -54/G -97002 K la s y f ik a c ja  w ęg la  kam iennego .T ypy  

w ęgla
PK -58/G -97003 K la s y f ik a c ja  w ęg la  k am ien n eg o .K la 

sy  w ęg la  do ce ló w  e n e rg e ty c z n y c h  
PN -60/G -97051 W ęgie l b ru n a tn y  do ce lów  energetycz

nych
PN -63/M -34130 E le k tro w n ie  p a ro w e . I n s t a l a c j e  mły

nowe. Wymagania i  b a d a n ia  o d b io rc z e  
PN -63/M -34131 W e n ty la to ry  k o tło w e . Wymagania i  ba

d a n ia  o d b io rc z e  
PN-62/M—34991 C h ło d n ie  kominowe i  w e n ty la to ro w e . 

B adan ia  te c h n ic z n e  p rz y  o d b io rz e

2 . POJĘCIA I  OKREŚLENIA

2 .1 .  E le k tro w n ie  parow e

Lp. Pojęcia O kreślenia

1 Elektrownia
kondensacyjna

elektrow nia parowa wytwarzająca 
energię elek tryczną w turbozespo
łach kondensacyjnych i  oddająca na 
zewnątrz w zasadzie ty lko  energię 
elek tryczną; do grupy tego typu 
elektrow ni należą również e lek
trownie kondensacyjne oddające 
c iep ło  na zewnątrz, lecz  w i lo ś c i  
n ie  p rzekraczającej 10% za in s ta 
lowanej wydajności kotłowni

2 .2 .  C z y n n ik i e n e rg e ty c z n e

2 .2 .1 .  Woda i  p a r a  wodna

Lp. Pojęcia O kreślenia

1 Woda Burowa
woda w s tan ie  naturalnym pobiera
na z rz e k i, je z io ra , stadn i lub 
innego naturalnego źródła

2 Woda dodatkowa
woda uzupełn iająca s t r a ty  w obie
gach! kotłowo-turbinowym, chło
dzącym, ciepłowniczym

3 Woda chłodząca
woda przeznaczona do chłodzenia 
skraplaczy tu rb in , chłodnic o le ju  
i  pow ietrza oraz innych urządzeń 
elektrowni

4 Wcia za s ila jąca woda przygotowana do z a s ila n ia  
kotłów

5 Moda kotłowa woda znajdująca s ię  w odparował— 
niku ko tła

6 Odmuliny ko t
łowe

woda kotłowa zagęszczona zawartoś
c ią  częśc i s ta ły ch , odprowadzana 
okresowo z dolnych części k o tła

7 Odsoliny ko tło 
we

woda kotłowa o nadmiernej zawar
to ś c i s o l i ,  odprowadzana w sposób 
c iąg ły  z odparowalnika k o tła  w ce
lu utrzymania dopuszczalnej kon
c e n tra c ji so l i  w wodzie kotłowej

8 Skropliny

woda otrzymana przez skroplenie 
pary wodnej w urządzeniach energe
tycznych, np. v skraplaczu tu rb i
ny, podgrzewaczach regeneracyjnych 
i  innych wymiennikach c iep ła

9 Para świeża para wodna pierw otnie przegrzana

10 Para wtórnie
przegrzana

para wodna przegrzana powtórnie 
w przegrzewaczu k o tła , po częścio
wym wykorzystaniu j e j  e n ta lp ii  w 
tu rb in ie

11 Para trzy k ro t
nie przegrzana

para wodna przegrzana trzy k ro tn ie  
w przegrzewaczu kotła, po częścio
wym wykorzystaniu j e j  en ta lp ii w 
tu rb in ie

12 Para do wtór
nego przegrzewu

para wodna odprowadzona z tu rb iny  
do k o tła  w celu  powtórnego prze
grzania po częściowym wykorzysta
niu je j  e n ta lp ii

instytut Energetyki
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cd . t a b l ic y

Lp. P o ję c ia O k reś len ia

13 P ara  do trzed &  
go przegrzewu

p a ra  wodna odprowadzana z tu rb in y  
do k o t ła  w c e lu  trz e c ie g o  k o le jn e 
go p rz eg rz an ia  po częściowym wyko
r z y s ta n iu  j e j  e n ta lp i i

14 P ara  upusto
wa

p a ra  wodna odprowadzona p rzez  upuat 
tu rb in y , po częściow yn w ykorzysta
n iu  e n ta lp i i  w tu r b in ie

2 2 . 2 .  P a l iw o

Lp. P o ję c ia O k reś len ia

1 Sortym ent
węgla

d la  węgla kamiennego wg PN-64/ 
G-97001
d la  węgla brunatnego  wg PN-6 0 /  
G-97051

2 K lasa węgla
d la  węgla kamiennego wg PN-58/  
G-97003
d la  węgla bru: atnego wg PN-60/ 
G-97051

3 Typ węgla d la  węgla kamiennego wg PN-54/
G-97002

4 S to p ień  czys
to ś c i  węgla

d la  węgla kamiennego wg PN-58/  
G-97003
d la  węgla b runatnego wg PN-60/ 
G-97051

5 Rodzaj o le ju  
opałowego wg PN-58/C-96024

6 C iep ło  sp a la 
n ia

wg P5-67/G-04513
7 W artość opa

łowa

8 Zawartość
A rilg o c i wg PN-64/G—04511

9 Zaw artość
p o p io łu wg PN-64/G-04512

10 Paliw o
umowne

paliw o 0 umownej w a rto śc i opałowej 
7000 k c a l A g

2 . 2 .3 .  Odpady p a le n isk o w e

Lp. P o ję c ia O k reś len ia

1 Żużel

p o p ió ł sp ieczony lub zgranulowany 
(przy  odprowadzaniu c ie k łeg o  
ż u ż la ) ,  wypadający do zasobników 
pod komorą palen iskow ą k o t ła  lub 
w n ie j  p o zo sta jący

2 Pop ió ł
ś re d n i

po p ió ł wypadający do zasobników 
pod kanałam i konwekcyjnymi k o t ła

3
Pop ió ł
uchwycony

p o p ió ł wypadający do zasobników 
pod urządzeniam i odpylającymi 
k o t ła

4 Popió ł
unoszony

p o p ió ł unoszony ze spa linam i do 
a tm osfery

2 .5 .  Moc, w y d a jn o ść , o b c ią ż e n ie ,  e n e rg ia

2 .3 .1 .  Moc, w y d a jn o ść , o b c ią ż e n ie

Lp. P o ję c ia O k reślen ia

1

Moc (wydaj
ność) znamio
nowa u rząd ze
n ia

maksymalna trw a ła  moc (wydajność) 
u rząd zen ia  ( k o t ła ,  tu rb in y , gene
r a to r a ,  t ra n s fo rm a to ra  i  innych 
u rz ąd z eń ) , na k tó rą  z o s ta ło  ono 
zbudowane, o k re ślo n a  p rzez  wytwór
cę u rz ąd z en ia , podana w dokumen
t a c j i  te c h n icz n e j u rząd zen ia  i  na 
jeg o  ta b l ic z c e  znamionowej|

cd . ta b l ic y

Lp P o ję c ia O k reślen ia

1

Moc (wydaj
ność) znamio
nowa u rządze
n ia

moc znamionowa j e s t  niezm ienna 
p rz ez  c a ły  cza s  i s t n i e n i a  u rzą 
d z en ia ; może ona u le c  zm ianie Je
dynie w przypadku przebudowy u rz ą 
dzen ia

2

Moc (wydaj
ność) z a in s ta 
lowana u rz ą 
dzeń

suma mocy (wydajności) znamiono
wych w szystk ich  urządzeń  jednego 
ro d za ju  (o d d z ie ln ie  d la  kotłów , 
tu r b in ,  generato rów , tran sfo rm a
torów i  innych u rządzeń) lub 
zesp o łu  u rządzeń zainstalow anych  
w danym o b ie k c ie ; za  zesp ó ł u rzą 
dzeń uważa s ię  np. tu rb o z e sp ó ł, 
b lok

3
Moc z a in s ta lo 
wana tu rb o 
zespo łu

moc znamionowa czynna g e n e ra to ra  
(a lbo  generatorów , j e ż e l i  tu rb in a  
napędza ich  w ięcej n iż  jed e n ); j e 
ż e l i  g e n e ra to r  o g ran icza  moc tu r 
b o zesp o łu , to  moc za in sta lo w an ą  
tu rb o zesp o łu  o k re ś la  moc znamiono
wa pozorna g e n e ra to ra

4
Moc z a in s ta lo 
wana e lek tro w 
ni

suma mocy zainstalow anych  tu rb o 
zespołów , łą c z n ie  z tu rbozespo
łami (g e n era to ra m i) p o trzeb  w łas
nych e lek tro w n i

5

Moc o s ią g a l
na u rząd zen ia

maksymalna trw a ła  moc. Jaką  dane 
u rząd zen ie  j e s t  zdolne wytwarzać 
w sposób c ią g ły  p rzez  co najm niej 
15  godz p rzy  dobrym s ta n ie  u rzą 
dzen ia  i  normalnych warunkach j e 
go p racy ;
moc o s ią g a ln a  u rz ąd z en ia  n ie  
zm nie jsza  s ię  p rzy i
a )  przejściow ym  obn iżen iu  mocy 

u rz ąd z en ia  dającym s ię  usunąć 
w c iąg u  12  m ie s ięcy , ja k  npł 
w wyniku uszkodzenia  c z ę śc i 
u rz ą d z e n ia , przeglądów , r e 
montów,

b ) okresowej zm ianie warunków 
e k s p lo a ta c j i  powodującej n ie 
możność wykorzystania w p e ł
n i mocy u rz ąd z en ia ;

moc o s ią g a ln a  może być w iększa od 
mocy znamionowej

6 Moc o s ią g a ln a  
e lek tro w n i

maksymalna moc, ja k ą  e lek tro w n ia  
może wytwarzać w sposób c ią g ły  
w c z a s ie  co najm niej 15 godz przy 
dobrym s ta n ie  urządzeń i  normal
nych warunkach ic h  p ra cy ; moc 
e le k try c z n ą  o s ią g a ln ą  e le k t ro 
c iep ło w n i o k re ś la  s ię  p rzy  t a 
k ie j  w a rto śc i odbiorów c ie p ła ,  
p rzy  k tó re j  trw a ła  moc e le k try c z 
na e le k tro c ie p ło w n i o s ią g a  n a j
w iększą w artość;
moc o s ią g a ln a  e lek tro w n i może być 
wyższa od mocy z a in s ta lo w an e j

7
Moc dyspozy
c y jn a  e le k 
trow ni

maksymalna moc, ja k ą  e lek tro w n ia  
może oddawać odbiorcom w okreś
lonym c z a s ie  doby; w artość  mocy 
dyspozycyjnej e lek tro w n i o k re ś la  
s ię  odejm ując od mocy o s ią g a ln e j 
e lek tro w n i p rze jśc io w e  o bn iżen ie  
j e j  mocy na sku tek i
a )  planowego o d s taw ien ia  z ruchu 

urządzeń  e lek tro w n i w c e lu  
przeprow adzenia remontu k a p i
ta ln e g o , remontu b ieżącego  lub 
p rz eg ląd u ,

b ) awaryjnego o d staw ien ia  z ru 
chu urządzeń e lek tro w n i na 
sku tek  ich  uszkodzen ia  lub 
zak łó ce n ia  ich  p racy  z Innych 
przyczyn ,

a )  zmiany w ie lk o śc i poboru c ie p 
ła  e le k tro w n i, p r z y ję te j  do 
o k re ś le n ia  mooy e le k try c z n e j 
o s ią g a ln e j  e lek tro w n i
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cd . ta b l i c y
Lp. P o ję c ia O k reś len ia

8 Moc b ru t to  
e lek tro w n i

suma mocy turbozespołów  e lek trow 
n i ,  m ierzonej na zac isk ach  gene
ra to rów

9 Moc n e tto  
e lek tro w n i

moc b r u t to  e lek tro w n i zm niejszona 
o moc oddawaną na po trzeb y  w łasne 
e le k tro w n i)  jednak  bez o d lic z a n ia  
s t r a ty  mocy w tran s fo rm a to ra c h  
blokowych i  sprzęgłowych elek trow 
n i

10
Moc c ie p ln a  
zain sta lo w an a  
e lektrocie** 
plownl

maksymalne trw a łe  n a tę ż e n ie  s t r u 
m ienia c ie p ła  oddawanego na ze
wnątrz e lek troc iep łow ni, na k tóre 
e le k tro c ie p ło w n ia  z o s ta ła  zbudo
wana (z od liczen iem  c ie p ła  zwra
canego p rzez  odbiorców)

11
Moc c ie p ln a  
o s ią g a ln a  
e le k tro c iep ło w 
ni

maksymalna trw a ła  moc c ie p ln a ,  
ja k ą  e le k tro c iep ło w n ia  może wy
tw arzać w sposób c ią g ły  w c z a s ie  
co najm niej 15 godz p rzy  dobrym 
s ta n ie  u rządzeń i  norm alnych wa
runkach p ra c y |
moc c ie p ln ą  o s ią g a ln ą  e le k tro 
c iep łow ni o k re ś la  s ię  p rzy  t a k ie j  
w a rto śc i o b c iążen ia  e lek try c z n eg o , 
p rzy  k tó re j  t rw a ła  moc c ie p ln a  
e le k tro c ie p ło w n i o siąg a  najw ięk
szą  w arto ść j moc c ie p ln a  o s ią g a l
na e le k tro c ie p ło w n i może być wyż
sza  od mocy z a in s ta lo w an e j

12
Moc c ie p ln a  
dyspozycyjna 
e le k tro c iep ło w 
n i

maksymalna trw a ła  moc c ie p ln a ,  j a 
ką e le k tro c iep ło w n ia  może oddawać 
odbiorcom w określonym c z a s ie  
doby;
moc c ie p ln ą  dyspozycyjną o k re ś la  
s ię  a n a lo g icz n ie  ja k  e le k try c z n ą  
(p a trz  l p .  ? )  z z a s tr ie ż e n ie m , że 
t r e ś ć  punktu c )  powinna brzmieć 
n a s tęp u jąc o : zmiany w ie lk o śc i 
o b c ią że n ia  e lek try czn eg o  e le k tro 
c iep łow ni p rz y ję te g o  p rzy  o k reś
la n iu  o s ią g a ln e j mocy c ie p ln e j  
e le k tro c iep ło w n i

13 O bciążenie
e lek trow ni

suma o b c ią że n ia  turbozespołów  
e le k tro w n i, m ierzonego na z a c is 
kach generatorów

14
O bciążenie ma
ksymalne e lek 
trow ni

chwilowe najw iększe o b c iążen ie  
e lek tro w n i w rozpatrywanym o k re s ie  
czasu

15
O bciążenie 
szczytowe e le 
k trow ni

najw iększe o b c iążen ie  e lek tro w n i 
w rozpatrywanym o k re s ie  cza su , 
trw a ją ce  p rzez  15  min

16
Minimum te c h 
n iczne  o b c ią 
ż en ia  e le 
k t rownl

n a jm niejsze  o b c iążen ie  e le k tro w n i, 
p rzy  którym w szy stk ie  tu rb o zesp o ły  
e lek tro w n i można je s z c z e  utrzym ać 
w ruchu , bez n a raż en ia  urządzeń 
e lek tro w n i na uszkodzenie

2 . 3 . 2 .  E n e r g i a  e l e k t r y c z n a

Lp. P o jęc ia O k reś len ia

1
Produkcja 
b ru t to  e n e rg ii  
e le k try c z n e j 
e lek trow ni

i lo ś ć  e n e rg ii  e le k try c z n e j  wytwo
rzo n ej w e lek tro w n i w określonym 
c z a s ie ,  zmierzona na zac isk ach  ge
neratorów

2

Zużycie e n e rg ii  
e le k try c z n e j 
na po trzeby  
własne e le k 
trow ni

I lo ś ć  e n e rg ii  e le k try c z n e j  zu ży te j 
w określonym  c z a s ie  p rzez  u rząd ze
n ia  p o trzeb  własnych e lek tro w n i w 
p ro c es ie  wytwarzania e n e rg ii  
e le k try c z n e j ,  jak  np. do napędu 
pomp, w entylatorów , młynów 1 in 
nych urządzeń ( s t r a ty  e n e rg ii  
w tran sfo rm a to ra c h  podwyższają
cych z a l ic z a  s ię  do s t r a t  s i e c io 
wych)

cd . t a b l i c y
Lp, P o ję c ia O k re ś len ia

3
Zużycie en erg ii 
e le k try c z n e j  
e le k tro c iep ło w 
n i na p o trzeb y  
c iep łow nictw a

i lo ś ć  e n e rg i i  e le k try c z n e j  zu ży te j 
w określonym c z a s ie  p rzez  urządze
n ia  związane w yłączn ie  z odprowa
dzaniem c ie p ła  z e le k tro c ie p ło w n i, 
ja k  np . pompy wody s ie c io w e j, pom
py s k ro p lin  z wymienników s ie c i  
c ie p ło w n ic z e j,  o raz  i l o ś c i  en erg ii 
e le k try c z n e j  z u ż y te j w tym c z a s ie  
p rzez  u rz ąd z en ia  pomocnicze zwią
zane częściow o z p ro d u k c ją  c ie p ła ,  
jak  np. u rząd zen ia  naw ęglania , 
młyny, w enty la to ry}  
ro z d z ia ł  e n e rg i i  z u ż y te j na p o trz e 
by własne e le k tro c ie p ło w n i na wy
tw orzoną e n erg ię  e le k try c z n ą  i  na 
oddane na zew nątrz c ie p ło ,  odpo
wiada podziałow i s tru m ie n ia  c ie p ła  
oddawanego z ko tłow ni na produkcję  
e n e rg ii  e le k try c z n e j  i  c ie p ła

4
Produkcja  n e tto  
e n e rg i i  e lek 
try c z n e j  e le k 
trow ni

i lo ś ć  e n e rg i i  e le k try c z n e j  b ru tto  
zm niejszona o zu ży c ie  e n e rg i i  e le k 
try c z n e j  na p o trzeb y  własne e lek 
trow ni o raz  zużycie  e n e rg i i  e lek 
t ry c z n e j  na p o trzeb y  c iepłow nictw a

5

Produkcja ener
g i i  e le k try c z 
n e j b r u t to  w 
u k ła d z ie  sko
jarzonym

ilo ś ć  e n e rg i i  e le k try c z n e j  wytwo
rzo n e j w określonym c z a s ie  w tu rb o 
zesp o łach  na s tru m ien iu  p a ry  wy
k o rz y s ta n e j d la  p o trze b  ciepłow nic
twa o raz  na stru m ien iu  pary  upusto 
wej pobranej do regeneracy jnego  
podgrzewu wody z a s i l a j ą c e j

2 . 3 . 5 .  C ie p ło

1 Produkcja c ie p 
ła  e le k tro c ie p 
łowni

i lo ś ć  c ie p ła  oddanego z e le k t ro 
c iep ło w n i na zew nątrz w p o s ta c i 
pary i  wody g o rą c e j, zm niejszona o 
i lo ś ć  c ie p ła  zaw artego w powrotnych 
sk ro p lin ac h  i  w pow rotnej wodzie 
siec io w ej

2 . 4 .  Z a s a d n ic z e  p r z e m ia n y  e n e r g e ty c z n e

2 . 4 . 1 .  U k ła d y  i  c ^ l ę g i  c i e p l n e

Lp. P o ję c ia O k re ś len ia

1 Param etry
p ary

w ie lk o śc i o k re ś la ją c e  s ta n  energe
tyczny  pary, n p .:  d la  pary  p rzeg rza 
ne j -  c iś n ie n ie  i. tem p e ra tu ra , d la  
pary  mokrej -  c iś n ie n ie  1 w ilg o t
ność

2
Obieg kondensa
cy jny  e lek trow 
ni

ob ieg  c ie p ln y  e lek tro w n i parow ej, 
w którym p a ra  wylotowa z tu rb in y  
z o s ta je  skroplona w sk rap laczu

3
Okład sko jarzony  
e le k tro c ie p ło w 
n i

uk ład  c ie p ln y  e le k tro c ie p ło w n i, w 
którym p ara  z upustów bądź wylotów 
tu r b in ,  po wykonaniu p racy  i  c zę ś
ciowym ro z p rę ż en iu , j e s t  wykorzys
tywana p rzez  odbiorców zewnętrznych 
jak o  nośn ik  c ie p ła

4
Podgrzew rege
neracy jn y  skrop
l i n  i  wody z a s i 
l a ją c e j

podgrzew wody p rzeznaczonej do z a s i  
la n ia  kotłów  w podgrzewaczach rege
neracy jn y ch , w k tó ry ch  czynnikiem 
grzejnym j e s t  p a ra  z upustów lub  
wylotów tu rb in

2 . 4 . 2 .  U k ła d y  1 o b i e g i  wody c h ło d z ą c e .1

Lp. P o ję c ia O k re ś len ia

1 Otw arty układ 
ch ło d zen ia

u k ład , w którym woda ch łodząca  sk ra 
p lacze  tu r b in  j e s t  p o b ieran a  i  od
prowadzana do rz e k i  lu b  morza

2 Zbiornikowy układ 
ch ło d zen ia

o b ieg , w którym woda ch łodząca 
sk rap lacze  tu r b in  j e s t  p o b ieran a  i  
odprowadzana do zbiorników  n a tu r a l 
nych lu b  sztucznych
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cd. j-ablicy
Lp. Pojęcia O kreślenia

3 Zamknięty obieg 
chłodzenia

obieg, w którym woda chłodząca 
skraplacze tu rb in  krąży w obiegu 
zamkniętym i  je s t  ochładzana w 
chłodniach kominowych w entylatoro
wych lub innego typu

4 Mieszany układ 
chłodzenia

połączenie obiegu zamkniętego z 
otwartym lub zbiornikowym układem 
chłodzenia

? . t . U rz ą d z e n ia  podstaw ow e i  pom ocnicze

2 . 5 .1 .  U rz a d z e n ia  c ie p ln o -m e c h a n ic z n e

Lp. Pojęcia O kreślenia

1 Blok energe
tyczny

zespół urządzeń energetycznych 
stanowiący c iąg  technologiczny,pra 
cujący w zasadzie n ieza leżn ie  od 
analogicznych sąsiedn ich  zespołow 
(np. k o c io ł, turbozespół i  tr a n s 
form ator blokowy)

2
Urządzenia na-
węglające
elektrow ni

zespół urządzeń do:
a) wyładowania węgla dostarczonego 

do elektrow ni,
b) przenoszenia paliwa na miejsce 

właściwego składowania oraz po
b ie ra n ia  paliwa ze składu,

c) tran sp o rtu  paliwa z m iejsca wy
ładowania lub ze składu do za
sobników przy ko tłach  albo do 
zasobników cen tra ln e j młynowni,

d) odwadniania, suszen ia , krusze
n ia  i  podgrzewania węgla, j e ś l i  
te  urządzenia znajdu ją  s ię  poza 
budynkiem głównym elektrow ni

3
In s ta la c ja
młynowa wg PN-63/M-34130

4 Młynownia
cen tra ln a

wydzielony zespół urządzeń do roz
d rabn ian ia , suszen ia  i  m ielenia 
węgla oraz składowania i  przesy
łan ia  pyłu węglowego do kotłowni

5 Wentylatory
kotłowe wg PN-63/M-34131

6 Urządzenia
odpylające

zespół urządzeń do oczyszczania 
gazów z unosząnych części sta łych

7
Urządzenia 
do odpopie- 
lan ia

zespół urządzeń do usuwania żużla 
i  popiołu spod kotłów na zewnątrz 
elektrow ni

8 Pompa 
sk rop lin

pompa do odprowadzania sk rop iin  ze 
skraplacza lub innego wymiennika 
c iep ła

9 Pompa wody 
chłodzącej

pompa do p rze tła czan ia  wody chło
dzącej przez skraplacz tu rb iny

10 Pompa wody 
z a s i la ją c e j

pompa tłocząca  do k o tła  wodę za s i
la ją c ą

11
Podgrzewacze
regeneracyj
ne

zespół wymienników c iep ła  przezna* 
czony do podgrzewania sk rop iin  i 
wody z a s i la ją c e j  parą z upustów 
lub wylotów tu rb in

12 Chłodnia
kominowa wg PN-62/M-34991

13 Chłodnia wenty
latorowa wg PN-62/M-34991

14 Skraplacz
turb iny

wymiennik c iep ła  służący do skra
p lan ia  pary wylotowej z tu rb iny  za 
pomocą wody chłodzącej

15 S tac ja  redukcyj- 
no-chłodząca

zespół urządzeń przeznaczony do ob 
n iżan ia  c iśn ie n ia  i  tem peratury 
pary

Lp. Pojęcia O kreślenia

1 6 Nastawnia c ie 
plna elektrow ni

cen tra lny  środek k o tro li pracy i 
dyspozycji ruchowej urządzeń c ie -  
plno-mechanicznych elektrow ni

2 . 5 .2 .  U rz ą d z e n ia  e le k t ry c z n e

Lp. Pojęcia O kreślenia

1 Generator

maszyna elektryczna prądu t r ó j 
fazowego przetw arzająca energię 
mechaniczną maszyny napędowej (np. 
tu rb in y  parowej) na energię e lek
tryczną

2 Wzbudnica
maszyna elek tryczna prądu sta łego  
stanowiąca źródło z a s ila n ia  obwodu 
wzbudzenia generatora

3 Transformator
blokowy

transform ator połączony bezpośred
nio z generatorem (z pominięciem 
ro zd z ie ln i)  podwyższający jego na
p ięc ie  do wysokości wymaganej w 
s ie c i  e lek trycznej

4 Transformat or 
potrzeb własnych

transform ator z a s ila ją c y  ro zd z ie l
nię potrzeb własnych

5
R ozdzielnia 
główna elek
trowni

zespół urządzeń rozdzielczych s łu 
żący do odprowadzenia en e rg ii 
e lek tryczne j z elektrow ni do s ie c i 
systemu energetycznego, wiążący ge
neratory  elektrow ni z lin iam i w 
układzie przełączanym stosownie do 
potrzeb

6
Rozdzielnia
potrzeb
własnych
elektrow ni

ro zd z ie ln ia  służąca do z a s ila n ia  
potrzeb własnych elektrow ni, t j .  
napędów urządzeń pomocniczych i 
innych odbiorów elektrowni

7
Nastawnia
elektryczna
elektrow ni

cen tra lny  środek k o n tro li pracy i  
dyspozycji ruchowej urządzeń e lek
trycznych elektrow ni oraz współprac 
cy elektrow ni z systemem energe
tycznym

2 .5 .3 ;  Inne  u rzsid z e n ia

Lp. Pojęcia Określenia

1
Nastawnia
bloków
energetycznych

cen tra lny  środek k o n tro li pracy 
oraz dyspozycji ruchowej bloków 
energetycznych i  ewentualnej 
współpracy z systemem energetycz- 
nym

2
Aparatura
kontro lno-
-pomiarowa

przyrządy pomiarowe służące do kon
t r o l i  pracy urządzeń oraz przebie
gu procesów technologicznych e lek
trowni

3
Urządzenia
reg u lac ji

urządzenia służące do reg u lac ji 
przebiegu procesów technologlcz* 
nych elektrowni

4 Urządzenia
automatyki

urządzenia Błuiące do automatycz
nej re g u la c ji procesów technolo
gicznych elektrow ni oraz ochrony 
urządzeń przed uszkodzeniem

5 Urządzenia
syg n a lizac ji

urządzenia służące do sygn a lizac ji 
określonego stanu urządzeń oraz 
przebiegu procesów technologicz
nych elektrowni

6 Urządzania
zabezpieczeń

urządzonia służące do ochrony urzą
dzeń elektrow ni przed uszkodzeniem, 
jak  również ochrony ruchu elek
trowni przed zakłóceniami powstają
cymi w s ie c i systemu energetycz
nego
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2 .5 .4 .  U kłady u rz ą d z e ń

Lp. P o ję c ia O k reślen ia

1
Układ k o le 
ktorowy 
e lek tro w n i

układ  po łączeń kotłów  i  tu rb o z e s 
połów e lek tro w n i za pomocą paro
wego ru ro c iąg u  zb io rczego  zwanego 
ko lek torem ; w u k ład z ie  tym k o tły  
oraz  tu rb o ze sp o ły  p ra c u ją  równo
le g le

2
Układ b lo 
kowy e le k 
trow ni

u k ład , w którym u rząd zen ia  e le k 
trow ni p ra c u ją  w blokach en erg e- 
ty c  znych

3
Układ blokowy 
e lek tro w n i z 
połączeniem  po
przecznym

układ  blokowy um ożliw iający 
rów noległą pracę urządzeń jednego 
rodzaju

2 .6 .  Wskaźniki techniczno-ekononlczne

Lp. P o jęc ia O k reś len ia

1 Sprawność
k o tła

w artość  otrzymana z p o d z ie le n ia  
i l o ś c i  c ie p ła  p rz e ję te g o  przez  
wodę i  parę w k o tle  p rzez  i lo ś ć  
c ie p ła  doprowadzonego do k o t ła  
w p a liw ie  n ie  dotyczy ko tłów , do 
k tó rych  doprowadza s ię  c ie p ło  in a 
cze j n iż  w p a liw ie

2
C iep ło  p rze 
j ę t e  p rzez 
wodę i  parę w 
k o tle

ró żn ica  między i l o ś c i ą  c ie p ła  od
danego z kotłów  w p arze  p rzeg rza 
n e j ,  nasyconej lub  w g o rące j wo
d z ie  (np . w odm ulinach) a i lo ś c i ą  
c ie p ła  doprowadzonego w wodzie za
s i l a j ą c e j  i  parze  p rzeg rzan e j lu b  
nasyconej

3
C iep ło  dopro
wadzone do 
k o tła

i lo ś ć  c ie p łą  doprowadzonego w pa
l iw ie  do k o t ła ,  o k reślo n a  i lo c z y 
nem masy paliw a spalonego w k o tle  
p rzez  ś re d n ią  w artość opałową pa
liw a w s ta n ie  roboczym ( t j .  na 
w ejśc iu  do ko tłow ni)

4
Sprawność
c ie p ln a
tu rb o zesp o łu

w artość otrzymana z p o d z ie le n ia  
p ro d u k c ji b r u t to  e n e rg ii  e le k try c z 
n e j,  wyrażonej w jed n o stk ach  c ie 
p lnych, p rzez  i lo ś ć  c ie p ła  dopro
wadzonego do tu rb in y , zm niejszo
ną o i lo ś ć  c ie p ła  odprowadzonego 
z tu rb in y  w parze lub  g o rące j wo
d z ie  (np . w wodzie z a s i l a j ą c e j )

5
Sprawność
b ru tto
e lek trow ni
kondensacyjnej

w artość otrzymana z p o d z ie le n ia  
p ro d u k c ji b ru t to  e n e rg i i  e le k try c s-  
n e j,  wyrażonej w jed n o stk ach  c ie 
p lnych , o raz  c ie p ła  oddanego na 
zewnątrz e lek tro w n i p rzez  c ie p ło  
doprowadzone do kotłów  w p a liw ie

6
Sprawność
n e tto
e lek tro w n i
kondensacy jnej

w artość otrzym ana z p o d z ie le n ia  
p ro d u k c ji n e tto  e n e rg ii  e le k try c z -  
n e j ,  wyrażonej w jed n o stk ach  c ie p l 
nych, o raz  c ie p ła  oddanego na ze
wnątrz elektrowni przez c ię ło  dopro
wadzone do kotłów w p a liw ie

7

Jednostkowa 
zużyci* b ru tto  
paliw a umow
nego do produ
k c j i  e n e rg ii  
e le k try c z n e j

w artość otrzym ana z p o d z ie len ia  
masy paliw a umownego, zużytego do 
p ro d u k c ji e n e rg i i  e le k try c z n e j ,  
p rzez  produkcję b ru tto  e n e rg i i  
e le k try c z n e j

8

Jednostkowe 
zużycie  n e tto  
paliw a umow
nego do pro
d u k c ji e n e rg ii  
e le k try c z n e j

w artość otrzymana z p o d z ie len ia  
masy paliw a umownego, zużytego do 
p ro d u k c ji e n e rg i i  e le k try c z n e j ,  
p rzez  produkcję  n e tto  e n e rg ii  
e le k try c z n e j

cd . t a b l i c y

Lp P o ję c ia O k re ś len ia

9

Jednostkowe 
zużycie  c ie p ła  
do p ro d u k c ji 
e n e rg i i  e le k 
try c z n e j  (b ru t
to  lu b  n e tto )

w artość otrzym ana z przem nożenia 
jednostkowego zuży c ia  paliw a 
umownego do p ro d u k c ji e n e rg i i  
e le k try c z n e j  ( b ru t to  lu b  n e tto )  
p rzez  7000 k c a l/k g

10
Jednostkowe 
zużycie paliw a 
umownego do 
p ro d u k c ji c ie p ła

w artość otrzym ana z p o d z ie le n ia  
masy paliw a umownego zużytego do 
p ro d u k c ji c ie p ła  przez i lo ś ć  c ie 
p ła  oddanego na zew nątrz e le k 
tro w n i;
i lo ś ć  e n e rg i i  e le k try c z n e j  zuży
t e j  przy  p ro d u k c ji c ie p ła  p rz e 
l i c z a  s i ę  na paliw o umowne (według 
w skaźnika jednostkow ego zuży c ia  
paliw a umownego na produkcję  
e n e rg ii  e le k try c z n e j)  i  dodaje  do 
masy paliw a zużytego do p ro d u k c ji 
c ie p ła

11
Czas w ykorzysta
n ia  nocy za in sta 
lowanej e le k 
trow ni

w ie lkość , wyrażona w godzinach, 
otrzym ana z p o d z ie le n ia  p ro d u k c ji 
b ru t to  e n e rg i i  e le k try c z n e j  w 
określonym c za s ie  p rzez  moc za
in sta lo w an ą  e lek tro w n i w tym okre
s i e  czasu

12
Czas w ykorzysta
n ia  mocy o s ią 
g a ln e j e le k 
trow ni

w ie lk o ść , wyrażona w godzinach, 
otrzym ana z p o d z ie le n ia  p ro d u k c ji 
b ru t to  e n e rg ii  e le k try c z n e j  w 
określonym czasie ' p rzez  moc o s ią 
g a ln ą  e lek tro w n i w tym o k resie  
czasu

13
Czas w ykorzysta
n ia  mocy dyspo
zy cy jn ej e le k 
trow ni

w ie lkość, wyrażona w godzinach, 
otrzym ana z p o d z ie le n ia  p ro d u k c ji 
b ru t to  e n e rg i i  e le k try c z n e j w 
określonym c za s ie  p rzez  ś re d n ią  
moc dyspozycyjną w tym o k re s ie  
czasu

14

Czas w ykorzysta
n ia  o s ią g a ln e j 
mocy c ie p ln e j  
e le k tro c ie p ło w 
n i

w ie lk o ść , wyrażona w godzinach, 
otrzymana z p o d z ie le n ia  p ro d u k c ji 
c ie p ła  oddanego na zew nątrz w 
określonym c z a s ie  p rzez  o s ią g a ln ą  
moc c ie p ln ą  e le k tro c iep ło w n i

15
S top ień  wyko
rz y s ta n ia  mocy 
dyspozycyjnej 
e lek tro w n i

w ielkość otrzymana z p o d z ie le n ia  
czasu  w ykorzystania mocy dyspo
zy cy jn ej e le k tro w n i, wyrażonego 
w godzinach, p rzez  l ic z b ę  godzin 
w rozpatrywanym o k re s ie  czasu

16
askaźn ik  sk o ja 
rz e n ia  wytwa
rz a n ia  e n e rg ii

w artość otrzym ana z p o d z ie le n ia  
i l o ś c i  e n e rg ii  e le k try c z n e j wytwo
rzo n e j w u k ład z ie  skojarzonym  
p rzez i lo ś ć  c ie p ła  oddanego na 
zewnątrz z upustów i  wylotów t u r 
b in

17

Hskaźnik energe
tycznego wyko
rz y s ta n ia  pro
d u k c ji c ie p ła

w ielkość otrzym ana z p o d z ie le n ia  
p ro d u k c ji e n e rg i i  e le k try c z n e j 
w uk ład z ie  skojarzonym przez 
i lo ś ć  c ie p ła  oddanego na zewnątrz 
e le k tro c iep ło w n i

ALFABETYCZNY WYKAZ PO JpJ

P o ję c ia Punkt Lp.

A paratura  kontrolno-pom iarow a 2 .5 .3 2
Blok energetyczny 2 .5 .1 1
C hłodnia kominowa 2 .5 .1 12
C hłodnia wentylatorowa 2 .5 .1 13
C iep ło  sp a la n ia 2 .2 .2 6
Czas w ykorzystania oocy dyspozycyjnej 

e lek tro w n i 2 .6 13
Czas w ykorzystan ia  mocy o s ią g a ln e j 

e lek tro w n i 2 .6 12
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cd . t a b l i c ? cd. t a b l i c y

BIBLIOTEKA GŁOWNA
Politechniki W arszaw skie j

UN. 000715
P o ję c ia Punkt Lp• P o ję c ia Punkt Lp.

Czas w ykorzystan ia  o s ią g a ln e j  mocy c ie p l 
ne j e lek tro c iep ło w n i 2 .6 14

Pompa wody z a s i l a j ą c e j 2 .5 .1 10
Pop ió ł ś re d n i 2 .2 .3 2

Czas w ykorzystan ia  mocy z a in s ta lo w an e j
e lek tro w n i 2 .6 11 Popió ł uchwycony 2 .2 .3 3

C iep ło  doprowadzone do k o t ła 2 .6 3 P op ió ł unoszony 2 .2 .3 4
C iep ło  p rz y ję te  p rzez  wodę i  p arę  w k o t le 2 .6 2 Produkcja  b ru t to  e n e rg i i  e le k try c z n e j

E lek tro c iep ło w n ia 2 .1 2
e 1e k t r  owni 2 .3 .2 1

E lek tro w n ia  kondensacyjna 2 .1 1
Produkcja  c ie p ła  e le k tro c iep ło w n i 2 .3 .3 .1
Produkcja  e n e rg i i  e le k try c z n e j b ru t to

G enera tor 2 .5 .2 1 w u k ład z ie  skojarzonym 2 .3 .2 5
I n s t a l a c j a  młynowa 2 .5 .1 3 P rodukcja  n e tto  e n e rg ii  e le k try c z n e j

Jednostkowe zużycie  b r u t to  p a liw a e lek tro w n i 2 .3 .2 4
umownego do p ro d u k c ji e n e rg ii  e le k  Rodzaj o le ju  opałowego 2 .2 .2 5try c z n e j 2 .6 7

R o z d z ie ln ia  główna e lek trow ni 2 .5 .2 5
Jednostkow e zużycie  c ie p ła  na produkcję

e n e rg i i  e le k try c z n e j 2 .6 9 R o z d z ie ln ia  p o trze b  własnych e lek tro w n i 2 .5 .2 6

Jednostkow e zuży c ia  n e t to  pa liw a S k rap lacz  tu rb in y 2 .5 .1 14
uaownego do p ro d u k c ji e n e rg i i  e le k  S k ro p lin y 2 .2 .1 8
try cz n e j 2 .6 8

Jednostkow e zużycie  pa liw a  umownego
Sortym ent węgla 2 .2 .2 1

do p ro d u k c ji c ie p ła 2 .6 10 Sprawność b r u t to  e lek tro w n i kondensacyjnej 2 .6 5
K lasa  węgla 2 .2 .2 2 Sprawność c ie p ln a  tu rb o zesp o łu 2 .6 4-
M ieszany uk ład  ch ło d zen ia 2 .4 .2 4 SpraVność k o t ła 2 .6 1
Minimum tech n iczn e  o b c ią że n ia Sprawność n e tto  e lek tro w n i kondensacyjnej 2 .6 6

e lek tró w n i 2 .3 .1 16 S ta c ja  red u kcy jno-ch łodząca 2 .5 .1 15
Młynownla c e n tra ln a 2 .5 .1 4 S to p ień  c z y s to ś c i  węgla 2 .2 .2 4
Moc b r u t to  e lek trow ni 2 .3 .1 8 S top ień  w ykorzystan ia  mocy dyspozycyjnej
Moc c ie p ln a  dyspozycyjna e le k tro c iep ło w n i 2 .3 .1 12 e lek tro w n i 2 .6 15
Moc c ie p ln a  o s ią g a ln a  e le k tro c ie p ło w n i 2 .3 .1 11 T ran sfo rm ato r blokowy 2 .5 .2 3
Moc c ie p ln a  z a in s ta lo w an a  e le k tro c ie p ło w n i 2 .3 .1 10 T ran sfo rm ato r p o trzeb  własnych 2.5.-2 4

Moc dyspozycyjna e lek tro w n i 2 .3 .1 7 Typ węgla 2 .2 .2 3
Moc n e tto  e lek tro w n i 2 .3 .1 9 Układ blokowy e lek tro w n i 2 .5 .4 2
Moc o s ią g a ln a  e lek tro w n i 2 .3 .1 6 Układ blokowy e lek tro w n i z połączeniem

Moc o s ią g a ln a  u rząd zen ia 2 .3 .1 5
poprzecznym 2 .5 .4 3

Układ kolektorow y elektrow ni 2 .5 .4 1
Moc za in sta lo w an a  e lek tro w n i 2 .3 .1 4
Moc za in sta lo w an a  tu rb o ze sp o łu 2 .3 .1 3

Układ sk o jarzony  e le k tro c iep ło w n i 2 .4 .1 3
U rządzen ia  autom atyki 2 .5 .3 4

Moc (w ydajność) z a in s ta lo w an a  urządzeń 2 .3 .1 2 U rządzenia  do o d p o p ie lan ia 2 .5 .1 7
Moc (w ydajność) znamionowa u rz ąd z en ia 2 .3 .1 n U rządzenia  naw ęglające e lek tro w n i 2 .5 .1 2
Nastawnia bloków energetycznych 2 .5 .3 1 U rządzenia  o dpy lające 2 .5 .1 6
N astaw nia c ie p ln a  e lek tro w n i 2 .5 .1 16 U rządzenia r e g u la c j i 2 .5 .3 3
Nastawnia e le k try c z n a  e lek tro w n i 2 .5 .2 7 U rządzenia  s y g n a l iz a c j i 2 .5 .3 5
O bciążen ie  e lek trow ni 2 .3 .1 13 U rządzenia zabezp ieczeń 2 .5 .3 6
O bciążenie maksymalne e lek tro w n i 2 .3 .1 14 W artość opałowa 2 .2 .2 7
O bciążenie szczytowe e lek tro w n i 2 .3 .1 15 W enty latory  kotłowe 2 .5 .1 5
Obieg kondensacyjny e lek tro w n i 2 .4 .1 2 Woda dodatkowa 2 .2 .1 2
Odmuliny kotłow e 2 .2 .1 6 Woda ch łodząca 2 .2 .1 3
O dsoliny  kotłowe 2 .2 .1 7 Woda surowa 2 .2 .1 1
O tw arty uk ład  ch ło d zen ia 2 .4 .2 1 Woda kotłow a 2 .2 .1 5
Paliw o umowne 2 .2 .2 10 Woda z a s i la ją c a 2 .2 .1 4
P ara  św ieża 2 .2 .1 9 Wskaźnik sk o ja rz e n ia  wytwarzania e n e rg i i 2 .6 16
Para do trz e c ie g o  przegrzewu 2 .2 .1 13 Wskaźnik energetycznego w ykorzystania
P ara  do wtórnego przegrzew u 2 .2 .1 12 p ro d u k c ji c ie p ła 2 .6 17
Para t r z y k ro tn ie  p rz e jrz a n a 2 .2 .1 11 Wzbudnica 2 .5 .2 2
Para upustowa 2 .2 .1 14 Zaw artość popio łu 2 .2 .2 9
P ara  w tó rn ie  p rzeg rzan a 2 .2 .1 10 Zaw artość w ilgoci 2 .2 .2 8
Param etry pary 2 .4 .1 1 Zam knięty ob ieg  ch łodzen ia 2 .4 .2 3
Podgrzew reg en e racy jn y  s k ro p lin  1 wody za Zbiornikowy układ  ch ło d zen ia 2 .4 .2 2

s i l a j ą c e j 2 .4 .1 4 Zużycie e n e rg ii  e le k try c z n e j e le k t ro c ie 
Podgrzewacze reg en e racy jn e 2 .5 .1 11 płowni na p o trzeby  c iepłow nictw a 2 .3 .2 3
Pompa sk ro p lin 2 .5 .1 8 Zużycie e n e rg i i  e le k try c z n e j na p o trzeby
Pompa wody ch ło d zące j 2 .5 .1 9 własna e lek tro w n i 2 .3 .2 2

Żużel 2 .2 .T 1
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