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Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 

Naczynia wzbiorcze systemu otwar

tego.
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1 . 1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są naczynia wzbiorcze systemu otwar

tego stosowane w urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego oraz ciepłej wody.

1.2. Określenia

1.2.1. Naczynie wzbiorcze jest to element zabezpieczający urządzenie central
nego ogrzewania i ciepłej wody, którego zadaniem jest przejmowanie przyrostu ob
jętości wody wskutek jej ogrzewania oraz swobodne połączenie urządzenia z atmo
sferą.

1.2.2. ffznośna rura bezpieczeństwa - wg PN-70/B-02413- 

1.2«3» Opadowa rura bezpieczeństwa - wg PN-70/B-02413.

1 . 2 . A. Hura c.yrku2acy,1-:c. - wg PIT-70/B-02413.

1 . 3 .  Normy i dokumenty zwlęzane

PN-70/B-02413 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania

RI-S4/K-74200 - Rury stalowe instalacyjne
PN-61/H-84020 - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznacze

nia. Gatunki
PII-69/H-92131 - Blacha cienka ze stali węglowej zwykłej jakości
K0R-3 - Instrukcja Komitetu Nauki i Techniki w 3prawie zabezpieczenia przed ko

rozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIA

2.1. Typy. W zależności od kształtu rozróżnia się 2 typy naczyń wzbiorczych:
typ A - o  przekroju poziomym kołowym 
typ B - o przekroju poziomym prostokątnym.

ZJEDNOCZCIE PRZEDSIĘBIORSTW INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

"I U S T A  L"
Ustanowiona przoz Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemy
słowych "Instal" dnia 31 marca 1971 r . , jako norma obowiązująca w zakresie 
produkcji i montażu od dnia 1 października 1971 r. /Kon.Pol. Nr poz. /

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i 1/D3, Warszawa, ul. Królewska nr 27 
Dział Sprzedaży ul.LIęcińska 13/15, tal. 10-20-23. Zam.nr 1309 z dn .17 .X I.197121 
Cena zł 6.- Nakład 500+2 egz. Ark.druk. 1,00
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2.2. Wielkości. W zależności od pojemności naczyń rozróżnia sięs

19 wielkości w typie A /tablica 1/

19 wielkości w typie B /tablica 2/

2 .3 . Przykład oznaczenia naczynia wzbiorczego systemu otwartego typu A o po

jemności użytkowej 200 dm3 NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU OTWARTEGO A/200 BN-71/ 

/8S64-27.

3. W Y M A 0 A U I Ą

3-1- Główne wymiary naczyń wzbiorczych systemu otwartego typu A podano na ry

sunku 1 i w tablicy 1, typu B podano na rysunku 2 i w tablicy 2.

3 .J. Dopuszczalne odchyłki wymiarów zgodnie z 16 klasą dokładności.

3. 3. Materiał. Płaszcz, dno i pokrywa - blacha stalowa wg PN-69/H-92131 w ga

tunku StOS wg PN-61/H-84020.

Króćce - z rur stalowych lub złączek z wyróżnikiem Cp wg PN-64/H-74200.

3 .4 . Wykonanie. Naczynia wzbiorcze systemu otwartego powinny byó wykonane 

przez spawanie zgodnie z dokumentacją techniczną. Pokrywa naczynia umocowana na 

zawiasach i swobodnie spoczywająca na górnej płaszczyźnie naczynia.

3.5. Wykończenie. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie naczyń wzbiorczych po

winny byó po oczyszczeniu pokryte powłoką antykorozyjną zgodnie z instrukcją KOR/ 

/3 . Spoiny przed malowaniem powinny byó dokładnie oczyszczone ze szlaki, powiera- 

chnie z odprysków spawalniczych, a ostre krawędzie ogradowane.

3.6. Wygląd zewnętrzny. Naczynia wzbiorcze systemu otwartego powinny mieój

- powierzchnie gładkie, bez wgnieceń, rys i pęknięć,

- spawy równomiernie nałożone, gładkie, bez kraterów, widocznych pęcherzy i wto- 

pień obcych materiałów,

- powłokę antykorozyjną równomiernie nałożoną.

3.7. Cechowanie. W miejscu pokazanym na rysunku należy umieścić trwale znaki 

zawierające:

- nazwę lub znak wytwórni,

- nazwę urządzenia,

- pojemność w dm3,

- masę naczynia w kg,

- numer normy.

3.8. Szczelność. Naczynia wzbiorcze powinny być szczelne. Po badaniu wg 3.2.3 

naczynia nie powinny wykazywać przecieków.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Naczynia wzbiorcze nie wymagają opakowania. Króćce powinny 

być zaślepione.

4.2. Przechowywanie. Naczynia wzbiorcze powinny być przechowywane w miej

scach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport. Naczynia wzbiorcze można przewozić dowolnymi środkami trans

portu. Sposób załadowania powinien zabezpieczać naczynia przed możliwością prze

suwania w czasie transportu.

5. B A D A N I A

5.1. Rodza.ie badań. Każde naczynie wzbiorcze systemu otwartego należy pod

dać*

- oględzinom zewnętrznym /3.3, 3.4, 3-5» 3.6, 3«7/,
- sprawdzeniu głównych wymiarów / 3»1, 3-2/,
- sprawdzeniu szczelności / 3.8/ .

5.2. Opis badań

5 .2 .1 . Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić okien nieuzbrojonym.

5.2 .2 . Sprawdzenie głównych wymiarów należy przeprowadzić za pomocą warszta

towych przyrządów pomiarowych posiadających ważne cechy legalizacji.

5 .2 .3 . Sprawdzenie szczelności. W badanym naczyniu wzbiorczym systemu otwar

tego należy zaślepić króćce z wyjątkiem rury napowietrzająco-odpowietrzającej i 

napełnić wodą. Czas przeprowadzania próby minimum pięć minut.

5.3. Ocena wyników badań. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego należy uznać 

za zgodne z wymaganiami normy, jeśli wszystkie badania wg 5-1. dadzą wynik po

zytywny.

K O N I E C
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Typ 3
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