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Streszczenie. N iebezpieczeństwo zwarcia z iziemią. S ie­
ci z punktem zerowym izolowanym. Obliczenie prądu zwar­
cia z ziemią w sieciach izolowanych. Sieci skompensowane 
(z urządzeniami do gaszenia łuku). Bezpośrednie uziemie­
nie punktu zerowego. Uziemienie przez opory (om ow y i in­
dukcyjny). Zalety i wady poszczególnych  systemów. W y ­
tyczne do wyboru w łaściwego systemu. Dane z praktyki 
amerykańskiej i europejskiej.

W  miarę rozw oju urządzeń elektrycznych o coraz to 
większych mocach wytwarzanych, coraz w yższych napię­
ciach i coraz dłuższych odległościach  przenoszenia energji, 
zagadnienie uziemienia punktu zerowego nabierało coraz 
większego znaczenia i coraz większej w ielostronności.

Największa liczba uszkodzeń przypada na linje, w szcze­
gólności na linje napowietrzne, w tych zaś ostatnich naj- 
częstszemi uszkodzeniami są jednofazow e zwarcia z ziemią.

W edług statystyki amerykańskiej 4), przeprow adzonej 
w latach 1923— 1931 na terenie 27 towarzystw elektryfika­
cyjnych, procentowa liczba różnego rodzaju uszkodzeń w 
linjach podana jest w tabeli I. i>

T a b e l a  I.

Podział różnego rodzaju uszko­
dzeń w % %  ogólnej liczby

Zwarcia 
z ziemią

Zwarcia
m iędzyfaz.

uszkodzeń 1-faz. 2-faz. 2-faz. 3-faz.

Największa liczba uszkodzeń 
zaobserwowana w  jednym 
z z a k ł a d ó w ........................... 97 45 54 36

Średnia liczba uszkodzeń dla 
wszystkich zakładów . . . 69 14 11 6

Najmniejsza liczba uszkodzeń 
zaobserwowana w jednym 
z z a k ł a d ó w ........................... 30 0 0 0

nienia: ciągłość i pewność ruchu , m ożność selektywnego 
w yłączenia miejsca uszkodzenia, bezpieczeństwo ludzkie, 
zakłócający wpływ  na linje telekomunikacyjne, wielkość 
mogącego powstać zniszczenia urządzeń, manewrowa ela ­
styczność systemu, gospodarcza strona zagadnienia.

K ażdy z wymienionych czynników stanowi w dzisiej­
szym stanie rzeczy odrębne zagadnienie, które m ogłoby być 
osobnym tematem. Artykuł niniejszy nie może oświetlić 
wielu szczegółów , a ma na celu ogólny rzut oka na całość 
występujących w związku ze sposobem uziemienia punktu 
zerowego zagadnień, ma za zadanie podkreślić ważniejsze 
z nich oraz urobić pewien krytyczny punkt widzenia przy 
wyborze tego czy innego rozwiązania.

Rozpatrzmy na początku pracę układu elektrycznego 
z punktem zerowym  izolowanym. Jest to, historycznie b io ­
rąc, układ najstarszy.

W yobraźm y sobie początkow o normalną pracę poje- 
dyńczego przewodu, zasilanego prądem zmiennym (rys. 1).

Są to dane średnie, odnoszące się zarówno do linij 
kablowych jak i napowietrznych. R zecz jasna, że dla linij 
tylko napowietrznych procentowa ilość 1-fazow ych zwarć
2 ziemią wypada jeszcze większa i dochodzi średnio do 
80%. Liczbę tę potwierdza również statystyka uszkodzeń 
w wysokonapięciowych sieciach Niemiec.

W  świetle tych liczb widzimy, jak wielką wagę na­
leży przypisać jednofazow ym  zwarciom z ziemią; uszkodze­
nia mogące przytem powstać zależą w znacznej mierze od 
sposobu uziemienia punktu ’zerowego.

W  związku z ustaleniem tego czy innego sposobu 
uziemienia punktu zerowego, występują następujące zagad-

Rys. 1.

Przew ód posiada w stosunku do ziemi pojemność, roz­
łożoną równomiernie wzdłuż całej jego długości. G dy prze­
w ód jest pod napięciem prądu zmiennego, przez pojem ność 
tę stale płynie prąd t. zw. prąd ładowania linji. Prąd za­
myka się przez ziemię i pojem ność uzwojenia zasilającego. 
Taki jest normalny stan pracy.

Rozpatrzmy teraz lin ję  3-fazową, w której powstało 
zwarcie jednego prżewodu z ziemią. R ozpływ  prądów przed­
stawiony jest na rys. 2.

') E lectrical Engineering, 1931, Nr. 8, Rys. 2.
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A by  lepiej zdać sobie sprawę z przebiegu zachodzą­
cych zjawisk, rozpatrzm y odnośny wykres w ektorowy 
(rys. 3).

Rys. 3.

Faza ,,3" została uziemiona. Potencjał jej w stosunku 
do ziemi równa się zeru. Stało się tak, jakby do fazy ,3 "
zostało przyłożone napięcie —  U f, równe, lecz o kierunku 
przeciwnym do poprzednio istniejącego, co  w rezultacie 
spow odow ało sprowadzenie potencjału  fazy „3 “ do zera.

Jak odbiło  się wprowadzenie napięcia —  U/ na pozo ­
stałych fazach „1 “ i „2 ". W idzim y, że dzięki niemu poten­
cja ły  nieuziemionych faz przesunęły się z punktów 1 i 2 
do punktów 1' i 2 ' (przez geom etryczne dodanie wektorów

Przy obranym układzie przew odów , pojem ność ich w 
stosunku do ziemi może być obliczona według podstaw o­
wych równań M axw ell'a ; jeśli jednak idzie o praktyczny 

rachunek pojem nościow ych prądów  zwarcia z zie­
mią, to przy jęcie  pewnej „średniej pojem ności'' 
i korzystanie z przybliżonych w zorów  i krzywych 
daje rezultaty w zupełności zadawalające.

D om inujący w pływ  na w ielkość pojem ności 
w stosunku do ziemi wywiera odległość między 
przewodami, obecność sąsiedniego toru i lindk o d ­
grom owych. Przekrój linek odgrom ow ych prakty­
cznie wpływu nie wywiera. Pojem ność przewodu 
dwutorowej 3-fazow ej lin ji wzrasta przy w yłącze­
niu sąsiedniego toru; pojem ność ta wzrasta jeszcze 
bardziej przy uziemieniu toru w yłączonego, co za­
zwyczaj jest czynione w praktyce.

Konstrukcje żelazne słupów, zm niejszenie o d ­
ległości m iędzy przewodam i i „ziem ią" w urządze­
niach rozdzielczych , pojem ności transformatorów 
i t. p .,  zwiększają pojem ność w stosunku do ziemi
i to tem bardziej, im niższe jest napięcie.

W edług danych A E G  należy uwzględnić procentow y 
przyrost tej pojem ności zgodnie z tabelą II.

T a b e l a  II.

N apięcie robocze kV 10 35 70 100 150 200

Procentowy przyrost 
pojem ności przew odów % 16 13 11 9 8 7

u „  i -  u , Uf)-
Typow e układy przew odów , dla których podane będą 

różne krzywe, zestawione są na rys. 4.

P r z e w ó d  r o b o c z y . o Linha odgromowa.
Rys. 4.
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W ektory Ui i U-/ są większe od wdktorów U/l i Uf„ 
w stosunku ) /  3 , czyli innemi słowy, potencja ły  nieuzie­
m ionych faz w zrosły w stosunku do ziemi o 73%.

W ielkość prądu zwarcia z ziemią Jz , płynącego przez 
pojem ność zdrowych faz, łatwa jest do określenia z o d p o ­
wiednich stosunków geom etrycznych pom iędzy rozpatrywa- 
nemi wektorami, jeśli zważymy, że wektory wspomnianych 
prądów, jako pojem nościow ych, wyprzedzają odnośne wek- 
Iory napięć o 90" (wektor Jcl wyprzedza U i,  zaś Jc., w y­
przedza U 2r).

Jak widzimy z rys. 3, prąd jednofazow ego zwarcia 
z ziemią wyrazi się zależnością

Jz =  3 u) C u  Uf — j /  3 co C u  U

2 it /, gdzie I jest częstotliw ością prądu, 
oznacza pojem ność przewodu jednej fazy w 
stosunku do ziemi, 
napięcie fazowe, 
napięcie m iędzyprzewodowe.

przytem
(U

C „

U f
u

Literami a, b, c i t. d. oznaczone są układy bez prze­
w odów  odgrom owych, literami a ', b ', c ' i t. d. układy z je d ­
nym przewodem  odgromowym , literami a " , b " , c "  i t. d. 
układy z dwoma przewodam i odgromowem i. Dla obliczeń 
m iarodajna jest średnia odległość m iędzy przewodami ro- 
boczemi, która jest średnią geom etryczną między od leg ło ­
ściami poszczególnych przewodów między sobą

D^r — | D 12 . D i3 • Dgs .

Niżej podany jest szereg k rzy w ych 2), odniesionych do 
pewnej średniej wysokości zawieszenia (h — 15 m) i pew ­
nego średniego przekroju  (s — 120 mm2, r =  0,7 cm) prze­
wodu. Odchylenia od tych średnich wartości wymagają 
wprowadzenia współczynników  korekcyjnych, ujętych sze­
regiem innych krzywych.

Na rys. 5a podane są krzywe pojem ności w stosunku 
do ziemi jednego przewodu o przekroju  s =  120 mm2 (r =

2) A E G — M itteilungen 1927 Nr. 11.
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Rys. 5a.

Rys. 5b.

Rys. 6a.

Rys. 6b.

=  0,7 cm) przy średniej w ysokości zawieszenia h =  15 m, 
dwutorowej 3-fazow ej linji, w zależności od średniej od leg­
łości Dir m iędzy przewodami dla różnych układów prze­
w odów  na słupie, zgodnie z oznaczeniami rys. 4 —  a, b, c 
1 t. d. Przew odów  odgrom owych niema.

Rys. 5b daje krzywą korekcyjną procentow ych zmian 
Pojemności w zależności od zmian przyjętej średnicy prze­
wodu (s =  120 mm2, r =  0,7 cm).

Rys. 5c daje krzywą korekcyjną procentow ych zmian 
pojem ności w zależności od zmian przyjętej średniej w y­
sokości zawieszenia przewodu [h =  15 m).

A nalogiczne krzywe podane są na rys. 6a, 6b 6c dla 
wypadku zastosowania jednego przewodu odgrom owego 
(rys. 4 —  a', b ', c ' i t. d.) oraz na rys. 7a, 7b i 7c dla w y ­
padku zastosowania dwóch przew odów  odgrom owych (rys. 
4 —  a " , b " , c "  i t. d.).

Rys. 6c.
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Rys. 7a.

Rys. 7b.

Rvs. 8.

Rys. 8 daje krzywą średniego zwiększenia pojem ności 
jednego przewodu dwutorowej 3-fazow ej linji, przy w yłą ­
czeniu jednego toru bez uziemienia go; rys, 9 daje analo­
giczną krzywą dla wypadku uziemienia w yłączonego toru.

W  celu zorjentowania się w korzystaniu z podanych 
krzywych rozpatrzm y przykład. Linja dwutorowa 3-fazowa 
według układu d ' (rys. 4), o napięciu 100 kV  ma długość 
120 km. Przew ód —  linka stalowo-alum injowa o przekroju

Rys. 9.

185 mm- (r 0,9 cm ). O dległości m iędzy przewodami p o ­
szczególnych faz jednego toru w ynoszą 3,5 m; 3,5 m; 5,5 m; 
stąd średnia od ległość będzie D śr — Y  3,5 . 3,5 . 5,5 =  4 m =  
=  400 cm. Średnia w ysokość zawieszenia 18 m. Słupy że­
lazne. Linja posiada jeden przew ód odgrom owy.

Z rys. 6a znajdujem y dla D ir =  400 cm i krzywej d' 
pojem ność przew odu C u =  3,7 . 10~9 F/km.

W p ływ  większej średnicy przewodu .znajdujemy z 
krzywej rys. 6b. Procentowe zwiększenie pojem ności w y ­
nosi

M  ( 1 +  1°5 ' 10—3) =  1.77%.

W pływ  zwiększenia średniej w ysokości zawieszenia 
znajdujem y z krzywej rys. 6c, Procentowe zmniejszenie p o ­
jem ności wynosi

3 lg ^  = 4 ,8 % .

W  rezultacie procentowe zmniejszenie pojem ności w y­
niesie 4,8 —  1,77 0^ 3% , czyli ostatecznie

Cn =  0 ,9 7 .3 ,7 .1 0  9 3 ,5 9 .1 0 " ' F/km.

Prąd jednofazow ego zwarcia z ziemią (które w dal­
szym ciągu będziem y nazywali tylko jednofazowem  zwar­
ciem) znajdziem y ze wzoru:

Jz =  j /T o j  C „  . Z . U  =  0,544 . C u - l -  U .  10 3 
w którym  będą wyrażone

J z —  w amperach,
Cu —  w 10” 9 F/km,

l —  długość lin ji w km,
U  —  napięcie robocze lin ji w kV.

Dla naszego wypadku, po wprowadzeniu poprawki 
według tabeli II (9% przy 100 kV ), uwzględniającej wpływ
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konstrukcji w sporczych, urządzeń rozdziel­
czych i t. p., w ielkość jednofazow ego prądu 
zwarcia wyniesie
Jz =  1,09 . 0,544 . 3 59 . 120 . 100 . 10~3 =  25,6A '

W yłączenie drugiego toru, przy p ozo ­
stawieniu go w stanie izolowanym  (co jest 
równoznaczne z istnieniem jednego tylko to ­
ru), spow oduje zwiększenie pojem ności, k tó ­
rej procentową w ielkość znajdziem y w krzy ­
wej rys. 8. Zwiększenie to wynosi 33%, za­
tem

J z =  1 ,33.25,6 =  34 A.

10 16 25 35

Prąd

P rzepisy V. D. E. podają  dla orjenta- 
cyjnego określenia prądu zwarcia z ziemią 
wzór ogólny 4) :

S L  1
300 ‘

W e wzorach pow yższych  U oznacza 
napięcie m iędzyprzew odow e w kV, zaś I d łu ­
gość linji w kilom etrach; prąd Jz wypada w 
amperach.

Dla znalezienia prądów jednofazow ego 
zwarcia w kablach możemy posługiwać się 
krzywemi, podanem i na rys. 10, 11 i 1 2 3).

Zwarcie z ziemią pow staje skutkiem 
mechanicznego lub elektrycznego uszkodze­
nia izolacji m iędzy fazą a ziemią lub mię­
dzy fazą a częścią instalacji bezpośrednio 
połączoną z ziemią. Przyczyn wspomnianego 
uszkodzenia izolacji może być bardzo wiele.
Uszkodzenia mechaniczne mogą powstać 
przy nadmiernych naprężeniach, pow odow a­
nych osadami sadzi (szczególnie przy szarp­
nięciach podczas raptownego opadania sa­
dzi), gwałtownemi naprężeniami przy wibra­
cjach przewodów, przy znacznych i  szybkich 
zmianach temperatury, przy uderzeniach ka­
mieniami lub strzałach z broni i t. p. Pęk­
nięcie przewodu i zetknięcie się go z ziemią 
lub konstrukcją wsporczą, pow oduje również 
zwarcie z ziemią. N iebezpieczeństwo zwarcia 
stanowią także opadające gałęzie, ptaki, la ­
tawce i t. p.

Naruszenie izolacji może być spow odow ane osadza­
niem się na izolatorach kurzu, sadzy, różnych soli i t. p. 
Przebicie lub przeskok na izolatorze może pochodzić z w a-

3) Richtlinien fur den Entwurf von Erdungsanlagen—  
Siemens Schuckert.

*} V . D. E. 0141/1924.

5 0  70 $5  KO 150 135

Rys. 11.
zw arcia z ziemią dla normalnych kabli 3 -żyłow ych  

z żyłam i sektorowemi.

2VJ m m i

mm*2W>

SkV.—

Prąd
Rys. 12.

zw arcia z ziemią dla kabli Hochstadtera i kabli 1-żyłowych

dliwego wykonania materjału (porcelany lub spoiWa). 
Szczególnie zaś należy podkreślić niebezpieczeństwo w yła ­
dowań atm osferycznych bezpośrednio lub pośrednio nawie­
dzających  linje.

Zwarcie z ziem ią może mieć charakter trwałego meta­
licznego połączenia, co  jest wypadkiem  rzadkim lub też

W ielkość prądu jednofazow ego zwar­
cia, przy uziemieniu w yłączonego toru, znaj­
dziemy przy pom ocy krzywej z rys. 9 (przy­
rost pojem ności 47% )

J.z =  1,47.25,6  =  37,6 A.

Dla bardzo grubej orjentacji możemy 
posługiwać się następującemi uproszczonem i 
wzoram i dla określenia przybliżonych  w iel­
kości prądów  jednofazow ego zw arcia3);

dla lin ji jednotorow ej bez linki _  U . I
odgrom ow ej 1 450

dla linji jednotorow ej z linką j  _  U . I
odgromową 2 350

dla lin ji dwutorowej z linką j  _  U . I
odgromową na każdy tor z 400

Rys. 10.
Prąd zw arcia z ziemią dla normalnych kabli 3-żyłow ych 

z żyłami okrągłem i.
A/hm

2*0 m m 1
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może nastąpić przez łuk, co zachodzi w większości w ypad­
ków i co pociąga  za sobą bardzo nieprzyjem ne dla eksplo­
atacji skutki.

Zwarcie metaliczne spow odow ałoby jedynie wzrost p o ­
tencjału na nieuszkodzonych fazach do w ysokości napięcia 
m iędzyprzew odow ego, co rozpatrywaliśm y już wyżej. M ogą 
tu wprawdzie pow stać znaczne przepięcia, a m ianowicie w 
sieci o dużej pojem ności w wypadku zwarcia przez jeden 
z przew odów , gdy indukcyjność tego przewodu i pojem ność 
całej sieci stanowią obw ód o częstotliw ości drgań własnych 
równej częstotliw ości sieci. Są to jednak w ypadki zupełnie 
wyjątkowe.

D opóki m oce układów elektrycznych nie były  zbyt 
wielkie, napięcia sieci dalekonośnych zbyt wysokie, a same 
sieci zbyt rozległe, prąd w łuku zwarcia z ziemią nie był 
duży, a śkutki jego nie były  groźne. W  obecnym  stanie roz­
w oju elektryfikacji sprawa przedstawia się inaczej.

Szczególnie niebezpieczny jest trwały łuk drgający, 
t. j. taki, który mógłby trwać dłużej niż kilka a nawet k il­
kadziesiąt lub w ięcej sekund.

Niebezpieczeństwo trwałego łuku drgającego polega 
głównie na tem, że m oże on bezpośrednio uszkodzić izola ­
tory i przew ody i że sprowadza niebezpieczne przepięcia, 
które mogą pow odow ać nowe przeskoki oraz pociągnąć za 
sobą podw ójne zwarcie z ziemią, jedno z najbardziej nie­
bezpiecznych dla eksploatacji uszkodzeń.

W arunki powstawania i utrzymywania się łuku są 
bardzo skomplikowane i teoretyczne ustalenie granicznej 
wartości niebezpiecznego natężenia łuku nie daje zgodnych 
wyników. D ecydujące znaczenie mają tu dane dośw iadczal­
ne, które znalazły swój wyraz w przepisach poszczególnych 
krajów. W edług norm szw ajcarsk ich5) niebezpiecznym  jest 
łuk o natężeniu ponad 1 5 A, według V. D. E. ") o natęże­
niu ponad 5 A.

O prócz w ielkości prądu zwarcia, odgrywa tu rolę n ie­
wątpliwie i w ysokość napięcia. Duża ilość lin ji kablowych
o napięciu rzędu 6 kV nie ujawniała większych przepięć 
ziem nozwarciowych, mimo prądu zwarcia przekraczającego 
welkości poprzednio wymienione. D opiero w napow ietrz­
nych linjach, o napięciu 15 kV  i' w ięcej, ziem nozwar­
ciow e przepięcia występują z całą wyrazistością.

B iorąc pod  uwagę ostatnią wymienioną w ielkość nie­
bezpiecznego prądu w łuku oraz pewne średnie wartości 
pojem ności linij napowietrznych dla różnych napięć robo­
czych, możemy ustalić krzywą bezpiecznych długości linij 
z izolowanym  punktem zerowym  systemu (rys. 13).
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i 6 0  \

60 ' so 1 łbo ^
Rys. 13.

•’ ) Bulletin SEV, 1923, str. 301,
“) VDE 0145/1933,

P r z y p a t r u j ą c  s i ę  t e j  k r z y w e j  w i d z i m y ,  ż e  p r z y  n a p i ę ­
c i a c h  p o n i ż e j  2 0  k V  b y ł y b y  b e z p i e c z n e  d ł u g o ś c i  l i n j i  n a w e t  
p o w y ż e j  1 0 0  k m , ,  z a ś  p r z y  n a p i ę c i a c h  w y ż s z y c h ,  p o n a d  
40 k V ,  j u ż  40 k m  j e s t  d ł u g o ś c i ą  n i e b e z p i e c z n ą .  W  p r a k t y c e  
s t o s u n e k  m i ę d z y  w y s o k o ś c i ą  n a p i ę c i a  a  d ł u g o ś c i ą  l i n j i  j e s t  
o d w r o t n y  ( w y i s o k i e  n a p i ę c i e  —  d ł u g i e  l i n j e ,  n i ż s z e  n a ­
p i ę c i e  —  k r ó t s z e  l i n j e ) .  Z  p o w y ż s z e g o  z e s t a w i e n i a  w y ­
n i k a ,  ż e  p r a k t y c z n y  z a k r e s  b e z p i e c z n e g o  i z o l o w a n i a  p u n k t u  
z e r o w e g o  s y s t e m u ,  z e  w z g l ę d u  n a  w a r t o ś c i  n i e b e z p i e c z n e g o  
p r ą d u  z w a r c i a  z  z i e m i ą ,  l e ż y  w  g r a n i c a c h  d o  40 k V .

M i m o  w i e l k i e g o  z n a c z e n i a  j a k i e  p o s i a d a  ł u k  z w a r c i a  
z  z i e m i ą  w  s i e c i a c h  w y s o k i e g o  n a p i ę c i a ,  n i e m a  d z i ś  j e d n o l i ­
t e g o  p o g l ą d u  n a  j e g o  i s t o t ę  i n a  w i e l k o ś ć  w y w o ł y w a n y c h  
p r z e z e ń  p r z e p i ę ć .  M o ż e  s i ę  t o  t ł u m a c z y ć  b r a k i e m  d o s t a t e c z ­
n e j  i l o ś c i  d o ś w i a d c z e ń ,  p o t w i e r d z a j ą c y c h  t ę  c z y  i n n ą  t e o -  
r j ę ,  t r u d n o ś c i ą  i c h  d o k o n y w a n i a  w  r z e c z y w i s t y c h  w a r u n k a c h  
e k s p l o a t a c y j n y c h  o r a z  r ó ż n o r o d n o ś c i ą  c z y n n i k ó w  w p ł y w a ­
j ą c y c h  n a  w y n i k i  b a d a ń .

Ł u k  s t a n o w i  c z ę ś ć  o b w o d u  d r g a j ą c e g o ,  w  k t ó r y  w c h o ­
d z ą  o p o r n o ś ć  i i n d u k c y j n o ś ć  l i n j i ,  t r a n s f o r m a t o r ó w  i g e n e ­
r a t o r ó w  o r a z  p o j e m n o ś ć  c a ł e g o  s y s t e m u  ( r y s ,  14).

R L C

W ielkość przepięcia zależy od chwili i napięcia pow ­
stania łuku. Jeślii napięcie zapalania łuku wzrośnie z b ie ­
giem czasu, to przepięcia mogą osiągnąć wysokie wartości. 
Łuk gaśnie w chwili przechodzenia krzywej prądu przez ze­
ro; wówczas napiięcie źród ła  przechodzi przez sw oje maksi­
mum, wobec przesunięcia pojem nościow ego prądu o 90° w 
stosunku do napięcia.

Na pojem ności kondensatora pozostaje ładunek, od p o ­
w iadający maksymalnemu napięciu. Ten ładunek, wobec 
małej upływności przez w ysokow oltow ą izolację, zachowu­
je się i podtrzym uje napięcie na pojem ności. Napięcie ge­
neracyjne zmienne sinusoidalnie stopniowo zwiększa różni­
cę potencjałów  przerwy iskrowej dotąd, aż łuk zapali się 
ponownie.

O m ó w i l i ś m y  o g ó l n i k o w o  p r z e b i e g  z j a w i s k  p o w o d u j ą ­
c y c h  p r z e p i ę c i a .  N i e  b ę d z i e m y  n a  t e m  m i e j s c u  w n i k a l i  
w  i c h  i s t o t ę  i  n i e  b ę d z i e m y  g ł ę b i e j  i c h  r o z t r z ą s a l i ,  g d y ż  z a ­
j ę ł o b y  t o  z b y t  w i e l e  m i e j s c a .  W s p o m n ę  z a t e m  t y l k o  p o ­
k r ó t c e  o  w c h o d z ą c y c h  t u  w  g r ę  c z y n n i k a c h  i  w y m i e n i ę  
w a ż n i e j s z e  t e o r j e  o  ł u k u .

D ecydujące dla łuku znaczenie mają następujące ok o­
liczności; 1) Pojem ność sieci w stosunku do ziemi oraz w za­
jemna pojem ność przewodów. 2) Chwila powstania łuku.
3) W arunki atm osferyczne, w pływ ające na stan jon iza­
cji powietrza. 4)’ W ydmuchiwanie łuku przez wiatr (obser­
wowano łuki o długości kilkudziesięciu metrów). 5) E lek­
trodynamiczne właściwości samowydmuchiwania łuku. 6) 
Tłumienie obwodu oscylacyjnego, w ywoływane upływnością 
i opornością układu oraz opornością samego łuku. 7) M ie j­
sce uszkodzenia w systemie i konfiguracja sieci. 8) W pływ  
przyłączonego obciążenia. 9) M ożliw ość równoczesnego pow ­
stawania przepięć z innych pow odów  niż zwarcie z zie­
mią (naprzykład przepięcia łączeniow e), które potęgują 
przebieg zjawiska.
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Już z wym ienionych czynników, a nie są one w yczer­
pująco podane, widzimy, jak wielostronnem i trudnem do 
zbadania jest zagadnienie swobodnego łuku zwarcia z zie­
mią w sieciach w ysokiego napięcia.

W edług teorji Steinm etza7) powstawanie przepięć na- 
skutek łuku tłom aczy się działaniem jego, jako przew od­
nika t. zw. „trzeciej klasy ", posiadającego ujemną opor­
ność, to znaczy oporność m alejącą ze wzrostem prądu. Przy 
takim przewodniku, w yładow aniu pojem ności obwodu to ­
warzyszy pojaw ienie się potęgu jących  się oscylacy j. Na na­
pięcie roboczej częstotliw ości nakładają się znaczne napię­
cia wysokiej częstotliwości, zależnej od stałych obwodu. 
W edług tej teorji, pow stające przytem przepięcia mogą 
osiągnąć 10— 11-krotną wartość napięcia fazowego.

Inna teorja, teorja uziem iającego łuku, podana przez 
P etersenah), uzależnia jego zachowanie się od częstotliw o­
ści w łasnych drgań obwodu. Pow stające według tej teorji 
przepięcia mogą osiągnąć w pewnych wypadkach 7,5-krot- 
ną w ielkość nominalnego napięcia fazowego, jeśli zaś 
uwzględnić tłumienie obwodu —  wielkość ta m oże być zre­
dukowana do 4,5— 5,5-krotności.

W reszcie według amerykańskiej teorji Petersa i Sle- 
p ia n a ") zapalanie się i gaszenie oscylu jącego łuku ziem ne­
go zwarcia uwarunkowane jest jedynie częstotliw ością prze­
m ysłową prądu roboczego sieci. W ielkość m ogących m aksy­
malnie powistać przepięć określają oni na 3,5 krotną w sto­
sunku do napięcia nominalnego, przy uwzględnieniu zaś 
tłumienia, na 2,8— 3,1-krotną dla zdrowych faz oraz 1,8—
1,9 dla fazy uszkodzonej.

Zobaczm y, jak dalece praktyka potw ierdza wym ienio­
ne teorje.

Laboratoryjne badania Petersa i Slepiana, w ok olicz­
nościach możliw ie dokładnie im itujących warunki pracy w 
rzeczywistej sieci, wykazały, że przepięcia na uszkodzonej 
fazie nie przekraczają 2— 2,5-krotności napięcia nom inal­
nego, zaś na zdrowych fazach 3— 3,5-krotności.

Eksperymentalne badania w rzeczywistej 75-kilow ol- 
towej sieci Consumer Power Co 10) w Stanach Z jed n oczo ­
nych wykazały przepięcia rzędu 2,8— 3-krotno$ci napięcia 
nominalnego.

Znane są jednak przepięcia naskutek zwarcia z zie­
mią, zanotowane przez oscylografy w innych sieciach ame­
rykańskich, rzędu 4,5— 5-krotności, a nawet 6-krotności n o­
minalnego napięcia fazowego.

Ohserwacje w sieciach n iem ieck ich11) o napięciu od 
15 do 100 kV wykazały maksymalne ziem nozwarciowe 
Przepięcia 4,5-krotne, większość zaś przepięć była  zawarta 
w granicach 2— 2,5-krotnych napięcia nominalnego.

Normy niemieckie V. D, E ,12) podają  maksymalne 
wartości przepięć pochodzenia ziem nozwarciowego, jako 
4-krotne w stosunku do normalnego napięcia fazow ego na 
fazie uszkodzonej i 4,5-krotne na fazach zdrowych.

Zatrzymaliśmy się nieco dłużej w rozważaniach nad 
wielkością m ożliwych przepięć pochodzących  od zwarcia 
z ziemią, gdyż są one jednym z decydujących  kryterjów  
Przy ustaleniu racjonalnej granicy stosowania izolowanego 
Punktu zerowego.

W eźm y dla przykładu Przepisy Polskie na napięcie 
Probiercze dla izolatorów , apartury i transformatorów.

N apięcie to wynosi dla izolatorów  i aparatury (2U +  
+  10) kV, dla transformatorów zaś (2U +  1) kV.

7) Transactions of A , I. E. E., 1923, str. 470.
s) ETZ 1917, Nr. 47, 48.
") Transactions of A . I. E. E. 1923 str. 478; 1928 str. 

!398; 1930 str. 421.
10) Transactions of A . I. E. E. 1931, str. 1470.

) A rchiv fiir Elektrotechnik 1931, str. 343.
” ) VDE 0145/1933.

Na rys. 15 mamy w ykreślone krzywe w spółczynnika 
bezpieczeństwa o, który może być określony z pow yższych 
w zorów  jako stosunek napięcia probierczego do nominalnego.

Jeśli przeprowadzim y prostą P, która ustali granicę 
przepięć ziem nozwarciowych w systemach z izolowanym 
punktem zerowym, w założeniu przeciętnej ich krotności 
4,5 w stosunku do napięcia fazowego, to z przecięcia tej 
prostej ze wspomnianemi wyżej krzywemi, będziem y mogli 
zorjentow ać się co do zakresu bezpiecznego stosowania 
systemu z izolowanym  punktem zerowym.

<r

Jak widzimy, ten zakres napięć nie jest duży. Ze 
względu na izolację transformatorów nie by łoby  wskazanem 
przekraczać 6 kV, ze względu na izolację linji 15— 20 kV.

Granice te m oglibyśm y nieco podw yższyć, izolując 
urządzenia według ostrzejszych norm, powiedzm y niem iec­
kich, lub zadając w ogóle jakikolw iekbądź inny wysoki sto­
pień izolacji, lecz pociągnęłoby to za sobą znaczne zw ięk­
szenie kosztów  instalacji.

Omówiliśm y pokrótce zjawiska zachodzące przy zwar­
ciu z ziemią w sieci w ysokiego napięcia z izolowanym  pun­
ktem zerowym, wymieniliśmy niebezpieczeństwa, na jakie 
w tych wypadkach sieć jest narażona oraz określiliśm y 
orjentacyjne granice m ożliw ości stosowania tego systemu 
z punktu widzenia rozciągłości sieci i w ysokości jej na­
pięcia.

Rozważm y teraz pokrótce wady i zalety systemów z 
izolowanym  punktem zerowym. Ciągłość ruchu jest zapew ­
niona w dużych granicach; praca przy zwarciu z ziemią 
jednej fazy jest możliwa nawet w ciągu paru godzin, acz­
kolwiek nie jest to wskazane ze względu na narażanie 
izolacji systemu (linji, transformatorów i t. p.) na d łu go­
trwałe dodatkow e naprężenia, które mogą wprawdzie nie 
odrazu uszkodzić izolację, lecz pozostaw iają sw oje destruk­
cyjne ślady, niszczące ją z biegiem czasu. D ługotrwała pra­
ca z uziemioną fazą winna być dopuszczana w zupełnie 
w yjątkow ych wypadkach. Zwarcie fazy z ziemią powinno 
być sygnalizowane i chora faza w jaknajszybszym  czasie 
powinna być wyłączona.

Selektywność wyłączenia m iejsca uszkodzenia nie jest 
zbyt pewna, gdyż w granicach stosowania systemów z izo ­
lowanym punktem zerowym, prąd zwarcia z ziemią jest nie­
znaczny (zazwyczaj znacznie m niejszy od prądu robocze­
go), naskutek czego przekaźniki muszą być bardzo czułe.

Bezpieczeństwo dla ludzi w pobliżu  m iejsca zwarcia mie 
jest zagrożone wobec niewielkich spadków napięcia w zie­
mi, pochodzących  od nieznacznych wielkości prądów zw ar­
cia z ziemią.
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W p ływ  zakłóceń  na lin je telekom unikacyjne jest zni­
komy. M ożliw ość uszkodzenia urządzeń jest nieznaczna. 
M anewrowa elastyczność systemu nie jest ograniczona.

K oszt sieci jest nieco w iększy ze względu na izolację, 
należy bowiem  przy jej w yborze uwzględniać wzrost na­
pięcia  przy zwarciach z ziemią na zdrow ych fazach w sto­
sunku j /  3 ; unikamy natomiast kosztów  specjalnych urzą-

a j

v w » i
•
1 j |

— t
I

r * —Ii3» ■

+■—  i
i  r

1

1
- -
j u  1 j

j
_  a

j
3

napięcia, czyli o fazie przeciwnej, a jednocześnie równego 
prądowi zwarcia co do wielkości, to zdołam y prąd zwarcia 
z ziemią unicestwić i w ten sposób zapobiec pow staw a­
niu łuku.

M ożem y ten efekt uzyskać w łączając pom iędzy punkt 
zerow y systemu a ziemię, odpow iednią indukcyjność, czyli 
t. zw. cewkę Petersena.

b )

Rys, 16.

dzeń, jakie stosowane byw ają w sieciach z nieizolowanym 
punktem zerowym, o których będziem y mówić później.

Jak widzim y, system z izolowanym  punktem zerowym 
posiada sporo zalet, ale przytem jedną wielką wadę, a jest 
nią ograniczony zakres m ożności stosowania, co nie pozw a­
la na wyzyskanie tych zalet w szerszym zakresie. W praw ­
dzie amerykanie usiłowali rozszerszyć ten zakres drogą 
stosowania t. zw. automatycznych gaśników łuku ,,arcing 
ground suppressors ", które by ły  stosowane również w nie­
których instalacjach niemieckich. Urządzenie to polegało na 
tem, że jednobiegunowy wyłącznik olejow y, w wypadku 
zwarcia na linji, zostawał uruchamiany przez przekaźnik 
zanikowy i sam przez siebie uziemiał zwartą fazę, a przez 
to bocznikując łuk gasił go. Następnie w yłącznik samo­
czynnie w yłączał się. O ile zwarcie na lin ji trwało, nastę­
pow ało ponow nie w łączenie wyłącznika, które już tym ra­
zem pozostaw ało i należało przejść na pracę z uziemioną fazą,

Urządzenia takie odegrały pewną pożyteczną rolę w 
niektórych niewielkich stosunkowo sieciach o średnich na­
pięciach, nie nadaw ały się jednak do szeroko rozgałęzio­
nych potężnych sieci o dużych wymaganiach co do selek­
tywnego w yłączenia uszkodzonych odcinków.

To też om ówione gaśniki nie znalazły szerszego roz­
powszechnienia i zapobieganie ziem nozwarciowym  łukom 
i pow odow anym  przezeń przepięciom  poszło dwiema od- 
rębnemi drogami: w A m eryce przez bezpośrednie uziemie­
nie punktu zerowego, w Europie —  głównie w Niemczech, 
przez stosowanie urządzeń kom pensujących prądy ziemnego 
zwarcia.

Idea kom pensacji prądów  zwarcia z ziemią kiełkow a­
ła od  bardzo dawna, już bowiem  w roku 1893 Georges C la­
ude na m iędzynarodowym  zjeździe elektrotechników przed­
stawił referat na temat środków zwiększenia bezpieczeń­
stwa rozdziału prądu zmiennego wysokiego napięcia, w k tó ­
rym zalecał „zw alczanie i unicestwianie zjawiska pojem no­
ści linji w ysokiego napięcia w stosunku do ziemi przez d o ­
brze znane właściwości sam oindukcji". D opiero jednak pra­
ce Petersena, opublikowane w latach 1916— 1919, by ły  p od ­
stawą do praktycznego zrealizowania tej tak prostej i zro ­
zumiałej idei.

Jak już o tem mówiliśmy,, prąd zwarcia z ziumią ma 
charakter pojem nościow y, w yprzedzający napięcie; jeśli na­
tomiast spow odujem y w  układzie, w  chwili zwarcia, powsta­
wanie prądu indukcyjnego, opóźniającego się w stosunku do

Rys. 16 przedstawia ideow y schemat kom pensacji 
prądów  zwarcia z ziemią.

Na rys. 17a mamy odnośny obraz układu wektorów 
prądu. Ponieważ ani prąd zwarcia z ziemią nie jest ideal­
nie pojem nościow y, ani prąd kom pensujący idealnie induk­
cyjny, naskutek obecności w obw odzie oporności rzeczyw i­
stych, przeto pozostaje zawsze, nawet przy doskonałej kom ­
pensacji (Jp — J q), pewien w ypadkow y prąd o charakte­
rze watowym. Stanowi on  normalnie od 4 do 15% wielkości 
bezwatowego prądu kom pensacyjnego (rys, 17b).

Rzecz oczywista, że przy kom pensacji niedoskonałej 
(«/# 7̂ J q) prąd wypadkow y może mieć charakter pojem no­
ściow y (niedokom pensacja J D<^JC] lub też indukcyjny 
(nadkom pensacja JD ]>  J ę ).

O ileby ten w ypadkow y prąd miał osiągnąć znaczniej­
sze wartości, wówczas m ógłby powstać, jak w systemach 
z izolowanym  punktem zerowym, łuk trwały ze wszystkiemi 
jego nieprzyjemnemi skutkami. W edług niektórych bada­
c z y 13) niebezpiecznym  jest w  tych warunkach watowy prąd
0 natężeniu ponad 50 A. W edług innych au torów 14), samo- 
gaśnięcie łuku w skompensowanych sieciach następuje przy 
wypadkowych prądach 30— 40 A , przyczem  składowa bezwa- 
towa nie powinna przekraczać 20 A.

Ponieważ sam oindukcja urządzenia kom pensacyjnego 
oraz pojem ność układu generują anulujące się prądy pod 
działaniem tego samego napięcia asymetrji, przeto oporność 
indukcyjna cewki gasikowej Petersena winna być równa 
oporności pojem nościow ej sieci, a zatem, przy idealnem 
dostrojeniu obwodu, częstotliw ość jego drgań własnych bę­
dzie równa częstotliw ości prądu roboczego sieci.

Dzięki temu, wzrastanie napięcia na uszkodzonej fazie, 
po ustaniu prądu w miejscu zwarcia, odbywa się powoli- 
Ten wzrost uwarunkowany jest różnicą m iędzy napięciem  
ustalonem w miejscu zwarcia przez SEM generatora, a na­
pięciem, które podtrzym ywane jest własnemi drganiami ob ­
wodu złożonego z cewki gasikowej oraz pojem ności sieci
1 odbywa się w miarę gaśnięcia drgań swobodnych.

Napięcie na uszkodzonej fazie pawraca nie w ciągu 
pół-okresu, lecz dopiero po okresach kilku lub kilkunastu, 
co zapobiega powtórnemu zapalaniu się łuku i sprzyja zu­
pełnemu jego zgaszeniu. Przebieg gaszenia ułatwiony jest 
pozatem mniej intensywną jonizacją  m iejsca przeskoku, 
______________  C. d. n.

u ) H. Croutelle —  R. G. E. 1931, t. XXIX , Nr, 25.
1J) G. M eyer —  ETZ 1931, Nr. 48.

=  3ojCUf .

Rys, 17,
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WYWAŻANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Inż. Gryff - Chamski Jan

(D okończenie).

Znakowanie najlepiej jest uskuteczniać na częściach  
najbardziej się w ychylających, a zatem na cylindrycznych
powierzchniach obu końców wału wirnika. Często jest to

niem ożliwe, gdyż ukryte są one w łożyskach, służących nam 
w czasie wyważania, —  lub w pobliżu mają osadzony kom u­
tator, pierścienie ślizgowe i t. d. W ów czas z kon ieczności 
wypada uskuteczniać znakowanie na cylindrycznej p o ­
w ierzchni czynnych blach wirnika, możliw ie najbliżej blach 
skrajnych. W  ostatnim wypadku do'kładna okrągłość 
wirnika jest ważnym warunkiem. W  przeciwnym  razie 
znakowania będą zależne nietylko od chwiania się w ir­
nika, lecz rów nież i od okrągłości blach, co  prow adzić b ę ­
dzie do fałszyw ego znakowania, a ostatecznie do n iem ożno­
ści wyważenia wirnika. W  tych wypadkach nie można się 
wahać z obtoczeniem  wirnika, co  —  ściśle biorąc —  winno 
być uwzględnione w czasie w ykonyw ania w irników  szybko­
bieżnych we w łaściw ym  czasie (przed uzwojaniem).

Znakowanie uskuteczniać można, nacierając od p ow ied ­
nie miejsca wirnika mieszaniną kredy z benzyną, która szyb­
ko parując, pozostaw ia rów nom iernie nakredowaną p o ­
w ierzchnię, na której przystaw iony rysik pozostaw ia ślady. 
Rów nie dobre są do tego celu barwne ołów ki kredkow e; 
wskazane jest użycie dwu barw zależnie od znakowania 
przy obrotach w prawo lub w  lew o, co  bardzo ułatwia orjen- 
tację przy określaniu miejsca, w którem  występuje przeciw ­
waga wirnika.

Im długość znaku (rysy) jest mniejsza, tem szybciej i 
łatwiej dają się określić m iejsca przeciwwag. Ponieważ 
początkow o chwianie się wirnika jest znaczne, przeto 
przystawienie do niego rysika lub ołów ka jest trudne. 
A by otrzym ać dobre wyniki, najlepiej posługiwać się 
prostym  przyrządem, t. zw. indykatorem  C. Schenk'a, p oka­
zanym na rys. 20. Składa się on z dwu dźwigni, m ogących

rych mają być um ocow ane wyważniki, to nie określa ich 
ciężaru. N iestety, daje się to osiągnąć tylko zapom ocą 
specjalnych maszyn, W  naszym w ypadku wagę w yw ażników
ustalać należy drogą prób, przyjm ując za punkt w yjścia za­
sadę następującą: 1) Jeżeli po um ieszczeniu wyważnika w 
miejscu, znalezionem  w sposób poprzednio opisany, w ibracje 
wirnika (chwianie) zmniejszą się, a ponowne znakowanie 
przypada w  miejscu znaków  poprzednich, dow odzi to, że za ­
łożone wyważniki są zbyt lekkie. 2) Jeśli przy ponow nem

znakowaniu znaki od rysika (indykatora) wystąpią po stro­
nie przeciwległej do znaków  poprzednio otrzym anych, d o ­
w odzi to, że zastosow ane wyważniki są zbyt ciężkie.

Jasne jest, że wyważniki um ieszczać m ożem y nie na 
cylindrycznej pow ierzchni wirnika, a ty lko na jego p o ­
w ierzchniach bocznych . O koliczność, że znaki otrzym aliśm y 
na wale wirnika lub jego obw odzie  nie jest przeszkodą, p o ­
nieważ w ystarczy, aby wyważniki um ieszczone b y ły  w  o d p o ­
wiedniej płaszczyźnie, przechodzącej przez oś obrotu wirnika 
jak to wyjaśnia rys. 22a.

obracać się jednocześnie i równolegle ok oło  punktów zam o­
cowania w sworzniu trzym akowym , W  przeciw ległych  k oń ­
cach dźwigienek, łącząc je ze sobą, um ocow ana jest tulejka, 
Wewnątrz której umieszcza się rysik lub ołów ek . Przyrząd 
Pozwala się słabiej lub silniej usztywnić, zapom ocą nakręt­
ki, naciskającej na podkładkę sprężystą. Przystawiony nie­
ruchom o do chw iejącego się wirnika, z chwilą zetknięcia 
z jego pow ierzchnią natychmiast zostaje odsunięty (dźwi- 
gienki o pew ien kąt odchylone). Ta właśnie zdolność co fa ­
nia się indykatora przy pierwszem  zetknięciu warunkuje 
Powstawanie znaków krótkich. Podobną rolę spełnia przy­
rząd, przedstaw iony na rys. 21, który łatw o można sp o ­
rządzić. Składa się on z widełelk metalowych z osadzo­
nym w nich obracającym  się płaskim krążkiem gumowym. 
Krążek ten, nasmarowany na obw odzie gęstą farbą olejną 
1 pow oli przysuwany do chw iejącego się wirnika, w chwili 
zetknięcia zostawia na wirniku wyraźny ślad farby. Jako 
krążek daje się z pow odzeniem  użyć okrągła guma, służąca 
do wycierania pisma m aszynowego.

Opisana metoda wyważania posiada pew ną wadę. 
^  ile dokładnie określa miejsca (ściślej płaszczyzny), w któ-

Poprzednio wspom nieliśmy, że rezonans zależy g łów ­
nie od tarcia w  łożyskach i innych oporów . W  naszym przy­
rządzie będzie tu miał rów nież w pływ  prom ień krzyw izny R . 
podstaw  kołyskow ych  oraz odleg łość h osi obrotu wału w ir­
nika od najniższego punlktu tej krzywizny. Należy się starać, 
aby liczba rezonansow a obrotów  była  niska, z drugiej zaś 
strony —  b y  czu łość ca łego układu była  dostateczną. Dla 
określenia promienia krzyw izny kołysek  można posiłkow ać 
się wykresem  rys. 22b, podającym  prom ień krzywizny R  i od ­
ległość h środka wału w  zależności od liczby obrotów  n re zo ­
nansu statycznego. Dla w ielkich w irników  (turbinowych)

e

Rys. 22a.
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Rys. 22b.

można przyjm ow ać rezonansow ą liczbę obrotów  pom iędzy 
100-^200 obr./min., średnich: 250-^450, a małych -f- do 600 
obr./min.

Przed przystąpieniem  do wyważania należy m ieć p ew ­
ność, że wał wirnika jest a) zupełnie okrągły (szczególnie 
w m iejscach wsparcia o łożyska), b) zupełnie prosty, c) 
został ułożony na kołyskach do­
kładnie poziom o. Nawet nie­
znaczne odstępstwa od w ym ie­
nionych warunków mogą unie- <5 
m ożliw ić wyw ażenie.

U zwojenia w irników  maszyn 
szybkobieżnych skutkiem niedo­
statecznie przemyślanej konstruk­
cji lub wskutek wad wykonania 
często posiadają zdolność o d ­
kształcania się pod wpływem  
sił odśrodkowych. Jeśli zjaw i­
sko to występuje wyraźnie już 
przy nieznacznej liczb ie obro­
tów, np, tej, przy której w yw a­
żamy, utrudnia to, jeśli nie unie­
m ożliwia, wyw ażenie, oraz — 
co gorsza —  wirnik, p o ­

zornie w yw ażony, z chwilą otrzymania w łaściw ych obrotów  
w maszynie, poczyna bardzo silnie drgać. W spomnimy, 
że przy wykonywaniu magneśnic (induktorów) turbogenera­
torów  stosuje się najpierw w yważenie, następnie próbę w y ­
trzym ałości na działanie sił odśrodkow ych, a w reszcie p o ­
nownie wyważanie. Jeśli przy ostatecznem (drugiem) w y­
ważeniu wirnik nie .wykazuje w ibracyj, jest to dow odem , 
że odkształcenia nie nastąpiły. W  przeciwnym razie muszą 
być stosowane środki, usuwające bezwarunkowo i pewnie 
te wady. Opis tych środków  i m etod wykracza jednak poza 
rsm y tematu niniejszej pracy.

Podany sposób wyważania posiada trzy głów ne zalety: 
jest prosty i w ogromnej większości w ypadków m ożliwy do 
przeprowadzania przy bardzo niewielkim koszcie, wreszcie 
pozwala osiągnąć dokładność wyważania, nie ustępującą w 
najm niejszej mierze wynikom, otrzymanym przy stosowaniu 
kosztownych maszyn wyważniczych.

Czas wyważania wirnika zależy w dużym stopniu od 
wprawy i um iejętności orjentowania się wykonawcy. W ir­
niki maszyn średnich m ocy, t. j. ok o ło  300-^500 KM, 
wprawny rzemieślnik, postępując m etodycznie, wyważa w 
ciągu około  dwu godzin.

M aszyny do wyważania. ,

Opisane sposoby są dogodne wówczas, gdy nie w cho­
dzą w rachubę większe ilości wirników, czy innych części, 
pod legających  wyważaniu, jak to ma m iejsce w wypadkach 
produkcji masowej, k iedy czas na wykonanie danej operacji 
musi być odpow iednio krótki. Z tych względów sikonstruowa- 
no szereg najrozm aitszych maszyn, m ających spełniać ten w a ­
runek. Opiszemy trzy z nich, jako najbardziej charaktery­
styczne.

M aszyna Gisholta (rys, 23) do wyważania dynam icz­
nego, składa się z ramy, w yposażonej w łożyska rolkowe, na 
których spoczywa wał badanego wirnika, Z lewej strony ra­
my um ocowana jest g łow icka  wyważnicza, tw orząca z ramą 
układ wahliwy, utrzymywany w płaszczyźnie poziom ej za ­
pom ocą płaśkiej sprężyny P, Sprężyna ta jednym  końcem 
zamocowana jest w podstawie maszyny, a drugim złączona z 
ramą za pośrednictwem okrągło wygiętej dodatkow ej sprę­
żyny, G łow ica wyważnicza składa się z okrągłej tarczy 
obrotow ej K, której obw ód zaopatrzony jest w  podział- 
kę stopniową. Tarcza ta może się obracać względem 
drugiej części głow icy i posiada ciężarek Z o dokładnej w a­
dze 10 uncyj, 'który można ustawiać na dowolnem  miejscu 
obw odu, odczytując jego położenie na podzia łce  stop ­
niowej. Maszyna jest zm ontowana na p łycie  funda­
mentowej, na której również ustawiony jest silnik napędza­
jący; silnik za pom ocą koła  pasowego i pasa nadaje ruch
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dzającego i drugiem luźnem, osadzonem  w ramie dźwigni D. 
W irnikow i nadaje się obroty  w yższe od krytycznych  (rezo­
nansowych), poczem  dźwignię odchyla i wltedy, gdy obro­
ty wirnika, stopniow o malejąc, przechodzą w reszcie przez

Rys. 24.

Podstawą działania maszyny jest zasada, że wraz z ba­
danym wirnikiem wirująca „g łow ica  wyw ażnicza" znajduje 
się sama w stanie równowagi dynamicznej, podczas gdy cię­
żarek w ruchom ej części g łow icy dokładnie ustawiony jest na 
pozycji zero. Przesuwając go, można znaleźć położenie, w

rezonans i pow odują największe wychylenia, ryśnikiem, do- 
suniętym do wału wirnika, poprzednio natartym farbą, okre­
śla w przybliżeniu miejsca, naprzeciwko których należy na 
wirniku lub jego wentylatorze umieścić przeciwwagi. Usku­
tecznia się to przez zaciśnięcie małych kawałków ołowiu.

obrotow y badanemu wirnikowi. W irnik otrzym uje obroty c o ­
kolwiek wyższe od rezonansowych, a jego wahania udzielają 
się ramie, przez którą są przekazywane w skazówce indyka­
tora wahań R, ustawionego na kolumnie F.

Rys, 25.

którem obie wirujące masy (wirnik i głow ica) będą w rów no­
wadze. Płaszczyzny wahań, prostopadłe do płaszczyzny ry ­
sunku i poziom ej, mniej w ięcej leżą w m iejscach 1 i 2, ozna­
czonych ma rysunku. Zależnie od tego, w której płaszczyźnie 
w ychylenia są większe, nastawianiem suwaków S, wycecho- 
wanych w specjalne podziałki, można korygow ać niewywa- 
żenie, jednocześnie określając wagę i m iejsce umieszczenia 
wyważnika, zapewniającego równowagę wirnikowi. O osiąg­
nięciu wyniku świadczy brak wahań wskazówki induktora R.

O posługiwaniu się maszyną poucza specjalna instrukcja 
fabryczna. Maszyna doskonale nadaje się do wyważania w ir­
ników maszyn szybkobieżnych  średniej w ielkości, tudzież 
takich części, jak wały kolanow e silników sam ochodowych, 
lotniczych, winników wirówek i t. p.

W yważanie małych wirników dobrze się daje uskutecz­
niać zapom ocą nieskomplikowanej maszynki, przeznaczonej 
do umocowania na stole, która schem atycznie przedstawiona 
jest na rysunku 15(d). W yważany wirnik spoczyw a na ro l­
kach um ocow anych w wahliwym wieszaku W , w  górnej czę ­
ści którego znajdują się spiralne sprężyny, odciążające w ie­
szak i u łożony na nim wirnik. W irnik otrzym uje ruch obro ­
tow y przez ręczne dociśnięcie do jego cylindrycznej p o ­
wierzchni pasa gumowego. Pas biegnie po kole silnika napę-

W adą taj dość prymitywnej maszynki jest konieczność zna­
cznej wprawy robotnika. W prawńy robotnik obraca wirnik 
w jednym tylko kierunku i w  ciągu godziny wyważa 8-HlO 
wirników, gdy nieWprawiony, obracając wirnik w dwu k ie ­
runkach, wyważa z trudnością 2— 3 sztuki.

Rys. 26.
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Uniwersalnym typem maszyny wyważniczej jest pod a­
na na rysunku 24 maszyna f-m y Łosemhausenwerk. Pom ijam y 
jej szczegółow y opis oraz metodę samego wyważania, gdyż 
z tego, co  dotychczas było powiedziane, przy uwzględnieniu

rysunku 25, objaśniającego jej układ, zasada działania m aszy­
ny jest zrozumiała.

Na podobnej zasadzie zbudowany jest przyrząd, przed­
stawiony schematycznie na rys. 26. Służy on z powodzeniem  
do wyważania wirników maszyn szybkobieżnych o m ocy do

200-^-250 KM. W ychylanie 
Wify/A wirnika wraz z łożyskam i 

następuje w płaszczyźnie 
poziom ej. Łożyska wspar­
te są na rolkach.

Inne rozwiązanie, znaj­
dujące dość często zasto­
sowanie w  mniejszych fa­
brykach, polega na oparciu 
i um ocowaniu dwu stoja­
ków łożyskow ych na tule­
jach cylindrycznych z ela-

Rys. 28.

stycznej gumy. Stojaki wraz ze śrubami, wpuszczanemi w 
żłobkowaną płytę żeliwną, dają się rozsuwać. W irnik zazw y­
czaj otrzym uje napęd od silnika, umieszczanego pod nim 
na tejże samej p łycie  żeliwnej. Znakowanie odbyw a się w 
sposób zwykły. Przyrząd ten oddaje  dobre usługi i jest d o ­
statecznie czuły. W adę jego stanowi konieczność posiadania 
znorm alizowanych panwi z otworami wałowem i różnych 
średnic oraz dość długi czas, niezbędny na układanie w ir­
nika. D o m ałych wirników zupełnie się nie nadaje —  służy 
zatem dla maszyn od 75 -f- 100 KM  wzwyż. Łożyska w ciągu 
wyważania muszą być obficie  oliwione.

Do wyważania dużych i ciężkich wirników szybkoobro­
towych silników po kilka tonn wagi i magneśnic turbogene­
ratorów  stosow ane jest urządzenie, k tórego schem at p o ­
daje rys. 28, a ogólny w idok —  rys, 29. W ał wirnika 
spoczyw a w  łożyskach, um ieszczonych w  stojakach. Ł o ­
żyska mają podstaw y dokładnie obrobione (oszlifowane) 
z utwardzanej stali w postaci p ły t do łożyska przy­
śrubowanych, które w spierają się na szeregu rolek (wałków 
stalowych dokładnie oszlifow anych), co ma na celu zm niej­
szenie tarcia. Łożyska są obustronnie ujęte w sprężyny spi­
ralne, których nacisk przy pom ocy śrub daje się zmieniać. 
N ajczęściej dla jednego z łożysk daje się sprężyny grubsze, 
silniejsze. Ma to na celu spow odow anie w początkowem  
stadjum wyważania silniejszych w ychylań się końca wału 
po stronie sprężyn słabszych. G dy wahania zostaną po tej 
stronie usunięte, zakładaniem wyważników zm niejsza się 
naprężenie sprężyn m ocniejszych i powtarza wyważanie. 
Tą drogą, stopniowo osłabiając sprężyny, podnosi się czu ­
łość przyrządu i wreszcie wirnik winien obracać się, nie 
pod legając większym wahaniom przy sprężynach zupełnie 
zluzowanych. Wahania, jakim jeszcze podlegać będzie w ir­
nik, spowodowane są oporam i tarcia w łożyskach i prze­
suwania się ich na rolkach. Staramy się te opory jaknaj- 
bardziej zm niejszyć, stosując obfite smarowanie zapom ocą 
pom pki, doprow adzającej nieprzerwanie oliwę. Napęd usku­
tecznia isię pionowym  pasem  z silnika, umieszczonego w g ó ­
rze, (boczny napęd ze względu na wahania w  płasz­
czyźnie poziom ej, oczyw iście, jest niedopuszczalny!). P rzy­
rząd zaopatrzony jest w licznik obrotów  i wskaźnik (indy­
kator) wahań. Stosować należy licznik obrotów  dokładny, 
ponieważ, jak to z poprzednio powiedzianego wynika, stałość 
obrotów  przy wyważaniu jest pierwszorzędnym  warunkiem 
otrzymania dobrych wyników.

Opisany przyrząd nadaje się, również do próbowania 
wirników na wytrzym ałość. Ze względu bezpieczeństwa (ro­
zerwania pierścieni ściskowych, bandaży i t. p.) przyrząd 
dla tych prób umieszczany zostaje najczęściej w murowanym 
dole, wskazania zaś obrotom ierza są przenoszone elektrycz­
nie do m iejsca gdzie m ogą być bezpiecznie odczytywane.

P oza opisanemi, istnieje szereg przyrządów  lub ma­
szyn, służących do wyważania statycznego i dynamicznego 
dla celów  specjalnych, że wspomnimy chociażby wyważanie 
pocisków  artyleryjskich. Pociski dla praw idłow ego lotu, 
szczególniej, gdy chodzi o pociski wielkiego kalibru, winny

Rys. 29.
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Rys. 31.
świetlnej kształtu grubej poziom ej kreski i t. d. M etoda ta 
bardzo dokładna, posiada jednak poważną wadę. W ymaga 
bowiem dokonywania pracy jeśli nie w zupełnej ciemności, to 
chociażby przyćm ienia światła dziennego, co nie zawsze daje 
się osiągnąć w ogólnych pom ieszczeniach fabrycznych.

R e s u m e .
L'equilibrage dynamique des parties tournantes des ma­

chines est une indispensable. Pour effecteur 1‘equilibrage il 
existe une serie de machines speciales —  couteuses. Par des" 
moyens simples on peut effectuer egalement un bon equilii- 
brage. L 'article donnę les bases physiques de ce phenom ene, 
traite les m etodes simples de l'equilibrage statique et dyna­
mique des masses tournantes et specialem ent de roteurs des 
machines electriques, pend en consideration les m ethodes 
de fixage des poids a l'equilibrage em ployees le plus souvent 
relativem ent aux types et grandeurs des parties equilibrees. 
Enfin il donne la description generale des installations em ­
ployees le plus souvent ainsi que des machines d'equilibrage.

odpow iednio czułego a stosownie w ycechow anego w oltom ie­
rza. Jeśli bowiem  wahania wirnika przekazać w  ten lub inny 
sposób stałemu magnesowi, umieszczonemu stosownie p o ­

m iędzy dwom a cewkam i, to indukowane w 
nich prądy zależne będą od szybkości i w ielko­
ści wahań magnesu, dając odpow iednie w ych y ­
lenia w skazów ki woltom ierza. Pojęcie o takiem 
urządzeniu daje rys. 30,

Na szczególną uwagę zasługuje metoda 
optyczna określania wahań (w ychyleń) w yw aża­
nego przedmiotu. Jest ona prosta w zastosowaniu 
a jednocześnie bardzo dokładna, t. zn. że n aj­
m niejsze nawet w ychylenie wprawianego w ruch 
obrotow y a badanego przedmiotu z łatw ością 
i w dużej skali dają się odczytyw ać. W  tym celu 
na w ahliw ych łożyskach, na których wspiera się 
w yw ażany wirnik, lub jakiejkolw iek innej części 
przyrządu, przenoszącej te wahania, um iesz­
czone zostaje sztywno małe lusterko, sil­
nie naświetlane z pew nego oddalenia żarów ­
ką (nadają się tu szczególniej żarówki 

= sam ochodow e). Odbity przez lusterko promień
— świetlny przez odpow iednie pochylenie (nastaw ie­

nie) lusterka rzuca się na skalę, stanowiącą pas 
białego papieru z podziałkam i, um ocow anego na 
łukow o (w  zależności od promienia rzucanego 
światła) wygiętej blasze. Przez odsuwanie ska­
li, zw iększam y długość odbijanego przez luster­

ko promienia, a zatem zwiększamy również długość łuku, 
jaki zakreśla plama świetlna na skali. W  ten sposób zw ięk­
szamy nieomal dow olnie w ielkość wskazań. P odaję tu jedynie 
samą zasadę, którą schematycznie przedstawia rys. 31. Natu­
ralnie, że ma tu zastosowanie szereg udoskonaleń w um oco­
waniu lusterka, nastawianiu skali na zero, nadania plamie

być starannie wyważone. Specjalną technikę wyważniczą 
stanowi dział wyważania m ałych i drobnych przedm iotów, 
jak wirniki sprężarek, stosowanych w silnikach lotniczych,

wirników wirówek gyroskopów  i t. p., w ykonyw ujących w 
czasie pracy wielką liczbę obrotów, kończąc na przedm iotach 
bardzo drobnych, stosowanych w różnego rodzaju automa­
tach 'i  przyrządach pom iarow ych, nie w yłączając zw ykłego 
lecz dobrego zegarka kieszonkow ego, w którym  kółko wahli- 
we (z t, zw. włosem) winno być starannie wyważone. Dużą 
trudność, gdy mamy do czynienia z przedm iotam i niew iel­
kich wymiarów, stanowi ich napęd, dostatecznie szybki. 
W szelkiego rodzaju pasy, sprzęgła i t. p. oczyw iście nie m o­
gą tu znajdować zastosowania. N ajczęściej w takich w y­
padkach stosuje się sprężone powietrze. Doprowadza 
się je stosowną rurką lub rurkami do badanego przedm io­
tu; uderzający weń strumień sprężonego powietrza nada­
je przedm iotowi badanemu ruch obrotowy. Doskonałe 
wyniki w ten sposób otrzym uje się, jeśli chodizi o w ir­
niki sprężarek powietrznych, wirówek, małych pom pek od ­
środkowych, a to dzięki okoliczności, że części takie zw y­
kle posiadają występy, kanały lub skrzydła, o które sprę­
żone powietrze dobrze „zaczepia". G orzej przedstawia się 
sprawa, gdy badany przedm iot posiada powierzchnię gładką 
(bez w ystępów i t. p.). I gładkiemu przedm iotowi można 
nadać ruch obrotow y strumieniem sprężonego powietrza, 
dzięki tarciu uderzających cząsteczek gazu (powietrza). 
Rozruch jednak w ten sposób dokonywany trwa zazwyczaj 
nadmiernie długo; wyważanie staje się zatem kosztowne. 
Często rozwiązanie udaje się osiągnąć przez um ocow anie na 
badanym przedm iocie dodatkowych części, np. pierścienia, 
zaopatrzonego w stosowne skrzydełka, o które uderzać bę­
dzie powietrze sprężone. Oczywiście, taki przym ocowany 
Przyrząd sam musi być najdokładniej wyważony, a umiesz­
czenie go na badanym przedm iocie ściśle wsipółśrodkowe.

Próby napędu magnetycznego, jako środka nadającego 
ruch wirowy przedm iotowi wyważanemu, przez umieszcze­
nie w pobliżu badanego przedm iotu szeregu elektromagne­
sów, które obracając się, indukują prądy w masie metalu 
przedmiotu badanego, zm uszając go z kolei do wirowania, 
z natury rzeczy ograniczać się muszą do nielicznych tylko 
zastosowań. Natomiast wahania badanego wirnika, nawet 
bardzo nieznaczne, doskonale mogą być wiskazane zap om ocą
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D Z I A Ł  P R A W N Y
ORZECZNICTWO ELEKTRYCZNE.

(Ciąg dalszy).

2. Do art. 1, 5 i 11 ustawy elektrycznej.
Z treści art. 1, 5 i 11 ustawy elek tryczn ej w związku  

z §  9 rozporządzenia w ykonaw czego z dnia 20 maja 1923 
roku Dz. U. poz. 441 wynika, iż kw estja oceny, czy  i jakie 
„w zględ y  na ogólną elektryczną gospodarkę kraju przem a­
wiają przeciw  udzieleniu uprawnienia ", należy do sw obod­
nej oceny Ministra, który jedynie w myśl w yżej cy tow a ne­
go paragrafu winien swą ewentualną odm ow ę uzasadnić.

Pow yższe zapatrywanie wyraził N ajw yższy Trybunał 
A dm inistracyjny w w yroku z dnia 31 marca 1930 roku L. 
Rej. 1598/28 w sprawie ze Skargi firmy G alicyjskie T ow a­
rzystwo Naftowe , G alicja" Spółka A kcyjna  w Drohobyczu 
na orzeczenie b. Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 
15 lutego 1928 roku L. X V — 296/28 w przedm iocie odm owy 
udzielenia uprawnienia rządowego na zakład elektryczny.

M otywy wyroku są następujące:
M inisterstwo Robót Publicznych orzeczeniem  z dnia 

15 lutego 1928 roku L. X V — 296/28 załatw iło odm ownie p o ­
danie G alicyjskiego Towarzystwa N aftowego ,,G alicja" Sp. 
A kc. w D rohobyczu, o ile niem proszono o udzielenie 
uprawnienia rządowego na wytwarzanie, przetwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energji elektrycznej w celu za­
w odow ego jej zbytu hurtowo na obszarze gmin D rohobycz, 
M odrycz i Dereżyce, a to z uwagi na zasadnicze w zględy 
na ogólną elektryczną gospodarkę w kraju, które przema­
wiają za przydzieleniem  możliw ie dużych obszarów zasile­
nia, przedsiębiorstwom  specjalnie stworzonym dla celów  
elektryfikacji tych obszarów, a nie poszczególnym  lokalnym 
przedsiębiorstwom , zbywającym  energję elektryczną ok azy j­
nie i mającym zupełnie inne cele niż elektryfikację.

Przeciw  temu orzeczeniu wniosła firma ..G alicja" skar­
gę do N ajwyższego Trybunału Adm inistracyjnego, w k tó­
rej wywodzi, że odm ówienie skarżącej firmie kw alifikacji 
do ubiegania się o uprawnienie rządowe na wytwarzanie 
i t. d. energji elektrycznej z tego powodu, iż firma ta ma 
zupełnie inne cele, niż elektryfikację, nie jest uzasadnione 
ani w ustawie elektrycznej, ani w wydanem do niej rozp o­
rządzeniu wykonawczem, które nie przepisują żadnych w y­
m ogów osobistych uwarunkowujących uzyskanie koncesji 
elektrycznej.

W ładza pozwana nie może w iedzieć jakie cele ma 
skarżąca firma, samo brzmienie firmy nie jest jeszcze uw y­
datnieniem jej celów , zresztą założenie, z którego w ycho­
dzi M inisterstwo R obót Publicznych jest błędne, gdyż skar­
żąca firma pierwsza wprow adziła w żvcie elektryfikację 
polskiego przemysłu naftowego w Zagłębiu borysławskiem  
swemi własnemi urządzeniami elektrycznemi.

W reszcie nawet rozporządzenie w par. 1 lit. a i b 
przewiduje udzielanie koncesji takim zakładom, które do-

P R Z E G L Ą D
Regulacja biegunów pomocniczych maszyn prądu stałego.

Przy badaniu konstrukcji zbudow anych maszyn elek ­
trycznych prądu stałego w w iększości w ypadków  stwierdza 
się, że param etry kom utacyjne maszyn, określone na p od ­
stawie obliczeń, nie dają w yników  dodatnich. W ob ec  tego 
niektóre fabryki maszyn elektrycznych określają param e­
try te drogą doświadczalną zamiast obliczeniow ej. Można

tychczas pracowały w innych kierunkach i zamierzają zm ie­
nić lub rozszerzyć charakter swej działalności.

Najwyższy Trybunał Adm inistracyjny rozpatrując ni­
niejszą sprawę i zważywszy,

że w myśl art. 5 ustawy elektrycznej z dnia 21 mar­
ca 1922 r. Dz. U. poz. 277 nadawanie, przedłużanie i unie­
ważnienie uprawnień na wytwarzanie, przetwarzanie, prze­
syłanie i rozdzielanie energji elektrycznej należy do M i­
nistra Robót Publicznych, który uprawnienia te nadaje na 
podstawie dochodzeń przeprow adzonych przez w ojew odów  
w postępowaniu, przez rozporządzenie wykonawcze określić 
się mające,

że bezspornem  jest m iędzy stronami, iż w  niniej­
szym wypadku dochodzenia te, stosownie do przepisów  par. 
6 i następnych rozporządzenia w ykonaw czego Ministerstwa 
Robót Publicznych z dnia 20 maja 1923 r. Dz. U. poz. 441 
przeprow adzone zostały,

że dalej wedle postanowień par. 9 wspomnianego roz­
porządzenia w ykonawczego, Ministerstwo Rfobót .Publicz­
nych może odrzucić prośbę o nadanie uprawnienia rządo­
wego, jeżeli zasadnicze w zględy natury technicznej prze­
mawiają przeciw  udzieleniu uprawnienia,

że z treści art. 1, 5 i 11 przytoczonej w yżej ustawy 
elektrycznej w związku ze wspomnianym par. 9 rozporzą­
dzenia w ykonawczego wynika iż kwestja oceny, czy i ja ­
kie „w zględy na ogólną elektryczną gospodarkę kraju .prze­
mawiają przeciw  udzieleniu uprawnienia", należy do sw o­
bodnej oceny Ministra Robót Publicznych, który jedynie 
w myśl ostatnio cytow anego par., winien swą ewentualną 
odm owę uzasadnić,

że zas'karżone orzeczenie, zgodnie z powyższem i w y­
mogami, odm owne załatwienie podania skarżącej firmy uza­
sadnia koniecznością przydzielenia możliw ie dużych obsza­
rów zasilania przedsiębiorstwom  specjalnie utworzonym dla 
ce lów  elektryfikacji tych obszarów , a nie poszczególnym  
lokalnym przedsiębiorstwom ,

że w ięc w niniejszym  wypadku władza pozwana, o d ­
mawiając skarżącej firmie udzielenia proszonego upraw­
nienia, nie przekroczyła granic przysługującego je j sw o­
bodnego uznania,

że wreszcie postanowienia par. 1 lit. a i b rozporzą­
dzenia w ykonawczego bynajmniej nie nakładają na w ła­
dzę obowiązku udzielania uprawnienia zakładom  elektrycz­
nym, zam ierzającym  zmienić, lub rozszerzyć charakter swej 
dotychczasow ej działalności, lecz przeciwnie właśnie te za­
k łady zobowiązują do uzyskania uprawnienia rządowego, 

że więc zaskarżone orzeczenie nie wykazuje ani w adli­
wości postępowania ani niezgodności z ustawą, skargę, jako 
nieuzasadnioną oddalił. ' (C. d. n.)

C Z A S O P I S M
nie podzielać poglądu na tego rodzaju rozwiązanie zagad­
nień komutacji, jednak musimy pogodzić się z tem, że przy 
obecnym  stanie teorji kom utacji dokładne obliczenie b ie ­
gunów pom ocniczych  nie jest m ożliwe, a w ięc z konieczności 
dla otrzymania poprawnej komutacji posługiwać się trzeba 
drogą doświadczalną.

W  artykule przytoczono kilka sposobów  poprawiania
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komutacji, jednak treść artykułu dotyczy  w yłącznie sposo­
bów  sprawdzenia i regulacji biegunów  pom ocniczych . W  tym 
celu autor proponuje następujące m etody:

I. m etoda krzywej potencjalnej szczotek,
II. m etoda krzyw ej prądu iskrzenia,

III. m etoda strefy beziskrow ej.
M etoda pierwsza polega na zdjęciu  krzywej p oten ­

cjalnej szczotki, określającej przebieg spadku napięcia przej­
ściow ego wzdłuż szerokości szczotki. Zapom ocą tej m etody 
m ożem y określić jakość komutacji, jednak nie daje ona 
jeszcze w skazów ek co  do zmiany w ielkości szczeliny p o ­
wietrznej i wzbudzenia biegunów  pom ocniczych . M etoda 
druga polega na zdjęciu krzywej prądu iskrzenia w zależ­
ności od  w ielkości szczeliny pow ietrznej pod biegunami 
pom ocniczem i =  f  (3). Maksymum tej krzywej od p o ­
wiada w ielkość szczeliny pow ietrznej, przy której kom uta­
cja będzie najlepsza.

M e 'od a  trzecia polega na wyznaczeniu t. zw. strefy 
beziskrow ej. Strefą beziskrow ą autor nazywa pole ograni­
czone na rysunku krzywem i I,w =  f  ( /p) które zostały 
w ykreślone na podstaw ie pom iarów  prądu l lw w  tworniku

i prądu Ip w uzwojeniu biegunów  pom ocniczych , odczyta ­
nego w chwili najbliższej do zjawienia się iskry pod szczot­
ką. Jedna z tych krzyw ych stanowi górną granicę iskrze­
nia i zdejm uje się ją przy silnem polu kom ulacyjnem , dru­
gą zaś zdejm uje się przy słabem polu i stanowi ona dolną 
granicę iskrzenia.

W yznaczenie strefy kom utacyjnej jest to najlepszy 
sposób określenia w łaściw ości kom utacyjnych maszyny, gdyż 
obrazow o przedstawia charakter kom utacji, wskazuje jej 
wady, pozwala określić w ielkość szczeliny powietrznej 
i am perozw oje wzbudzenia biegunów pom ocniczych, przy 
których  otrzym uje się najlepsza kom utacja.

A utor zaznacza, że w yznaczenie strefy kom utacyjnej 
ma znaczenie nietylko dla oceny jakości kom utacji, lecz 
rów nież pozw ala ocen ić inne w łaściw ości maszyny. Tak na­
przykład zapom ocą strefy kom utacyjnej m ożem y określić 
z całą pewnością to p ole  komutacyjne, przy którem znika 
chwiejna praca maszyny. W obec tego autor zajm uje się 
przeważnie metodą trzecią, poda jąc kilka sposobów w yzna­
czenia strefy kom utacyjnej. (Inż. W , K osjanow, „E lektri- 
czestw o" Nr. 20, r. 1934). T. M.

Z Ż Y C I A  O R G A N I Z A C Y J

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

SPRAWOZDANIE Z OTW ARCIA VII WALNEGO ZGRO­
MADZENIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POL­

SKICH W  BYDGOSZCZY 
z dnia 30 maja 1935 r.

Otwarcie VII W alnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 
E lektryków  Polskich odbyło  się we czw artek dnia 30 maja
0 godz. 10-ej w  sali Gimnazjum M iejskiego im. Kopernika 
w B ydgoszczy przy ul. Kopernika. r

W  otwarciu wzięli udział pp. W icem inister Przemysłu
1 Handlu Franc. Doleżal, D yrektcr Dep. Przemysł. M. P. i II. 
Marjan Kandel, D yrektor Biura Elektryfikacji M. P. i II. 
inż. Kazimierz Siwicki, D yrektor Dep. Technicznego Min. 
Poczt i T elegrafów  inż. Antoni K rzyczkow ski, Kierownik 
Dep. Min. Komunikacji inż. Marcin Czarkowski, Prezydent 
Miasta B ydgoszczy p. Leon Barciszewski, Starosta G rodz­
ki i Pow iatow y p. Stefanicki> przedstaw iciele m iejscow ych 
władz państwowych, w ojskow ych  i sam orządowych, ducho­
wieństwa, przedstaw iciele organizacyj społecznych  i tech ­
nicznych oraz 394 uczestników  W alnego Zgromadzenia.

1. Uroczyste uczczenie pamięci Pierwszego Marszałka 
Polski ś. p. Józefa Piłsudskiego.

Pan Inż. Jan Obrąpalski, Prezes Stowarzyszenia E lek­
tryków  Polskich w ygłosił następujące przem ów ienie:

„O tw ieram  VII D oroczne W alne Zgrom adzenie Stow a­
rzyszenia E lektryków  Polskich.

Zanim przystąpim y do naszych obrad, musimy spełnić 
nad wyraz smutny obow iązek uczczenia ś. p. M arszałka J ó ­
zefa Piłsudskiego.

Panu M arszałkowi składaja E lektrycy Polscy hołd za 
ten Jego płom ienny patryotyzm , za ten hart ducha i żelazną 
wolę, za tę niewzruszoną wiarę od lat dziecinnych w zmar­
twychwstanie Polski, za tę konsekwentną, upartą, pełną p o ­
św ięceń walkę o jej wskrzeszenie, za tę niezm ordowaną 
pracę bez wytchnienia nad budow ą i umocnieniem  m ocar­
stwa.

Jego potężnej postaci i rezultatów  pracy zazdroszczą 
nam inne narody,

Lecz sam hołd byłby  martwym bez uczynków . Praw­
dziwy hołd musi m ieć na sobie odblask postaci i czynów , 
którym  jest pośw ięcony musi nas pchać do wzm ożenia pra­
cy  i w ysiłków  na naszym odcinku w służbie ojczyzny w e­
dług w zorów , które On nam zostawił.

W niosek formalny w sprawie uczczenia pam ięci M ar­
szałka Piłsudskiego przez Stowarzyszenie E lektryków  P o l­
skich zgłosi Zarząd na posiedzeniu popołudniow em , o b e c ­
nie zaś niechaj każdy z obecnych  w skupieniu zejdzie 
w głąb swej duszy i uczyni tam votum osobiste wzm ożenia 
pracy ku chwale Najjaśniejszej R zeczyposp olite j.“

Zebrani pow staw szy uczcili pam ięć M arszałka w sku- 
pionem  milczeniu.

Po zajęciu miejsc, Prezes zakom unikował, że z pow odu 
żałoby narodow ej bankiet koleżeński został odw ołany, w o ­
b ec czego proponuje, aby sumy w płacone na ten cel prze­
kazać na budow ę K opca ku czci M arszalka Polski Józefa 
Piłsudskiego.

Uchwała ta została przyjęła jednomyślnie.

2. W ybór asesorów Walnego Zgromadzenia.
Prezes zaproponow ał w ybór do Prezydjum W alnego 

Zgromadzenia p. inż. Stanisława K ozłow skiego, p. inż. Zyg­
munta O koniew skiego, p, inż. Jana Tym ow skiego, Prezesa 
Oddziału B ydgoskiego S.E.P.

W niosek ten został przyjęty jednomyślnie.

3. Przemówienie powitalne Prezesa.
Przew odniczący p. Jan Obrąpalski zakom unikował, że 

Pan Prezydent R zeczypospolitej, członek  honorow y S tow a­
rzyszenia, z pow odu  żałoby  narodow ej nie mógł przybyć 
na W alne Zgromadzenie. Zaproponow ał w ysłać do Niego 
telegram następującej treści:

„VII W alne Zgrom adzenie Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich oddaw szy hołd pam ięci W odza Narodu Józefa  Pił - 
sudskiegot P ierwszego M arszałka Polski, zwraca się do Pa­
na Prezydenta R zeczypospolitej, Sw ego N ajdostojniejszego 
członka honorow ego z prośbą o łaskawe przyjęcie w yrazów
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najgłębszej czci i zapewnienia w ytrw ałej pracy  dla dobra 
Państwa w  myśl orędzia Pana Prezydenta."

Zebrani przyjęli tekst telegramu przez aklamację.
Zkolei P rzew odn iczący zaproponow ał wysłanie te le­

gram ów do Pana Premjera oraz do Panów  M inistrów : Spraw 
W ojskow ych , Komunikacji, Przem ysłu i Handlu i Poczt 
i Telegrafów .

Tekst telegram ów  w ysłanych by ł następujący: 
do Pana Premjera:

„E lektrycy  po lscy  zebrani na swem dorocznem  VII 
W alnem Zgromadzeniu, zw racają się do 'Pana Premjera 
z prośbą o przyjęcie zapewnienia naszej gotow ości do służ­
by dla O jczyzny w myśl wskazań W odza Narodu, P ierw sze­
go M arszałka Polski ś. p. Józefa  Piłsudskiego." 
do Panów M inistrów:

„Zebrani na VII W alnem  Zgromadzeniu członkow ie 
Stowarzyszenia E lektryków  Polskich przesyłają Panu M ini­
strow i zapewnienia naszej stałej gotow ości do w spółpracy 
z resortam i podległem i Panu M inistrowi nad dalszem roz­
budow yw aniem  potęgi i siły Państwa zgodnie ze w skaza­
niami W ielk iego B udow niczego N iepodległej Polski ś. p. J ó ­
zefa Piłsudskiego."

Zkolei Prezes powitał Pana W icem inistra Przemysłu
i Handlu, Pana Przedstaw iciela Ministra Komunikacji, Pana 
Przedstawiciela Ministra iPoczt i Telegrafów , Panów D yrek­
torów  D epartam entów  M inisterstw, Pana Prezydenta Miasta 
B ydgoszczy, Pana Starostę, Przedstaw icieli D uchow ieństw a( 
W ojska, U rzędów  i Samorządu, Przedstaw icieli E lektrotech ­
nicznego Związku C zechosłow ackiego, Przedstaw icieli Or- 
ganizacyj S połecznych  i G ospodarczych , Panie, G ości i K o ­
legów.

4. Przem ówienia pow italne przedstaw icieli władz.
a) P r z e m ó w i e n i e  P a n a  W i c e m i n i s t r a  

P r z e m y s ł u  i H a n d l u  —  F r a n c .  D o  l e ż a ł  a.
„M inister Przemysłu i Handlu niemal w  ostatniej chwili 

ku żalowi swemu zmuszony by ł zaniechać zamiaru przybycia 
na zjazd dzisiejszy i p o lec ił mi zastąpić go na dzisiejszem 
św ięcie nauki elektryfikacyjnej i polskiego przem ysłu elek ­
trycznego. Spełniając ten zaszczytny mandat, miło mi jest 
ośw iadczyć, że M inisterstwo nasze docenia w całej pełn i w y ­
trwałą inicjatywę Stowarzyszenia E lektryków  Polskich, zw o­
łu jącego doroczne walne zgromadzenia, a raczej zjazdy, tem 
donioślejsze, że p ołączone rów nocześnie z pokazem  tego, 
co  kraj nasz w dziedzinie w ytw órczości elektrycznej w  danej 
chwili daje. D oceniam y to dla w ielu pow od ów , z których 
dwa są najważniejsze. Pierwszy p ow ód  jest ten, że jeżeli 
Polska przy stosunkowo szczuplejszych zasobach niżeli inne 
państwa, kroczy  jednak na czele  tych państw, które w yka­
zują najzdrowsze znamiona zwalczania n iem ocy gospodar­
czej, jaka trapi cały świat to dzieje się to dlatego, że w  P o l­
sce pod  rządami M arszałka Piłsudskiego uznawaliśmy za­
sadę, iż nikt nam nie pom oże jeżeli sami sobie nie d op o ­
możemy.

Prawda ta ustaliła się w system atycznej pracy, w p o ­
stanowieniu zasady organizacyjnej. W  tej pracy organiza­
cyjnej niwątpliwie odpow iednio przygotow any zjazd, jak ten, 
na którym  mamy zaszczyt być  obecn i odgrywa taką rolę. 
Z tego punktu widzenia M inisterstwo Przemysłu i Handlu 
inicjatywę S. E, P. w pełni uznaje.

Drugi pow ód  jest bardziej natury ogólnej. W  miarę 
trwania kryzysu utrwala się coraz bardziej ta prawda, że nie 
drogą m iędzynarodow ych konferencyj, ale przedew szyst­
kiem drogą upłynnienia do maksimum wszystkich zasobów
i w całej pełni rynków  poszczególnych  państw, m ożem y 
dojść do rekonstrukcji tego, co  nazywam y gospodarką naro­
dową. Jeżeli chodzi o Polskę, to w ogóle z punktu widzenia 
przemysłu, przem ysł elektryczny posiada pierwszorzędne

znaczenie. Przem ysł elektryczny jest synonimem postępu
i kultury nietylko dlatego, że jest katalizatorem  dalszych 
m ożliwości gospodarczych, ale i dlatego, że jest tym środ­
kiem, który doskonale całej naszej strukturze odpowiada.

Jest jeszcze w P olsce  jedno zjawisko, dla którego ten 
przem ysł jest ważny. Jeżeli obserwujemy przebieg zjawisk 
przem ysłowych, to możemy pow iedzieć, że potrzeba elektry­
fikacji u nas jest mocniejsza, niż kryzys. I to niewątpliwie 
uzewnętrznia się w rozw oju  wielu przedsiębiorstw, jak rów ­
nież w rozw oju  przemysłu elektrycznego.

Mam nadzieję, że to dzisiejsze nasze zebranie przy­
czyni się w dalszym ciągu do rozw oju  elektryfikacji i spo­
tęgowania naszego przemysłu elektrycznego. W  tej nadziei 
w imieniu Ministra Przem ysłu i Handlu, który jest najtros­
kliwszym  opiekunem elektryfikacji i przemysłu elektrycz­
nego u nas, życzę Panom najow ocniejszych  obrad dla d o­
brobytu wszystkich obywateli i dla potęgi naszej O jczyzny".

b) P r z e m ó w i e n i e  P r e z y d e n t a  m i a s t a  
B y d g o s z c z y .

P. Leon Barciszewski, Prezydent miasta B ydgoszczy, 
w ygłosił krótkie przem ówienie, w itając zjazd w  imieniu mia­
sta i wyrażając radość, że właśnie B ydgoszcz została obrana, 
jako teren V II W alnego Zgromadzenia oraz W ystaw y Elek­
trotechnicznej.

s) P r z e m ó w i e n i e  P r z e d s t a w i c i e l a  E.S.Ć.
P. D yrektor inż. M irosław Janu, delegat Elektrotech­

nicznego Związku Czechosłow ackiego, w ygłosił powitalne 
przem ów ienie w imieniu E.S.Ć., wyrażając radość z pow odu 
stale rozw ija jącej się spółpracy obu Stowarzyszeń oraz wy 
rażając nadzieję, że jeden z przyszłych zjazdów  S.E.P.
i E.S C. będzie się m ógł odbyć wspólnie w  Pradze.

d) P r z e m ó w i e n i e  P r z e d s t a w i c i e l a  I z b y  
P r z e m y s ł o w o  - H a n d l o w e j  w G d y n i .

P. inż. Stefan Ciszewski pow itał W alne Zgromadzenie 
W imieniu Iziby Przem ysłow o-H andlow ej w Gdyni, jako 
m iejscow ego samorządu gospodarczego.

e) T e l e g r a m  P a n a  M i n i s t r a  P o c z t  i T e l e ­
g r a f ó w .

Sekretarz Generalny odczytał telegram następującej 
treści:

,,Z okazji dorocznego zgromadzenia zasyłam serdecz­
ne życzenia wytrwania w nieustannej, wytężonej pracy k o ­
ordynowania sił elektryków polskich we wspólnym wysiłku 
podniesienia elektrycznej kultury naszego kraju".

5. Referaty.
a) P. inż. J. Obrąpalski oddaje przew odnictw o panu 

Ckoniewskiem u i wygłasza odczyt na temat: „Program  re ­
alizacji elek tryfika cji Polski".

b) P. inż. P . Januszewski w ygłosił referat: „Sarnowy 
starczalność Polski w dziedzinie przem ysłu elektrotechn icz­
nego".

c) P. inż. B. D obrzycki w ygłosił referat: „Jedenaście  
lat rozwoju portów  polskich  —  Gdynia i G dańsk".

d) P. red. K. Fiiedler w ygłosił referat: „ Rola B yd go­
szczy  w dziejach Polski".

6. Nadesłane życzenia.
Sekretarz Generalny odczytał listę instytucyj i osób, 

które n ad esła ł/ życzenia.
Życzenia nadesłali:
1) Izba Przem yśłow o-H andlow a w Łodzi,
2) Izba Przem ysłow o-H andlow a w Sosnowcu,
3) Jugosłowiańskie koleje  państwowe, dyrektor gene­

ralny inż. Jojic ,
4) Minister Kaliński Emil,
5) inż. Katusic, Naczelnik W ydziału  Elektrom echanicz­

nego Ministerstwa,
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6) inż. K ozłow ski Stanisław, prezes Związku E lek­
trowni -Polskich,

7) p r o f ,  K r u k o w s k i  W ł o d z i m i e r z ,
8) inż. Kuźm icki M ieczysław ,
9) inż. M ichelis Bronisław,

10) prof. Polakow ski Zygmunt, dyrektor Państw. G im ­
nazjum Klas. w B ydgoszczy,

11) P o l s k i  K o m i t e t  E n e r g e t y c z n y ,
1 2 )  i n ż .  R y b i c k i  S t a n i s ł a w ,  p r e z e s  P o l s k i e g o  T o w .  P o l i ­

t e c h n i c z n e g o  w e  L w o w i e .
13) prof. Sokolnicki Gabryel,
14) p r o f .  S t a n i e w i c z  L e o n ,
15) Stowarzyszenie Chemików Polskich,
16) Stowarzyszenie Teletechników Polskich,
17) T e c h n i c z n y  F a k u l t e t  U n i w e r s y t e t u  w  Z a g r z e b i u ,
18) W y ż s z y  U r z ą d  G ó r n i c z y  w  K a t o w i c a c h ,
19) inż. Zepic —  Jugosławja,
2 0 )  Z w i ą z e k  E l e k t r o w n i  J u g o s ł o w i a ń s k i c h ,
21) Związek Przedsiębiorstw —  Sekcja E lektrotechnicz­

na —  Jugosławja,
22) Związek G ospodarczy Gazowni i W odociągów ,
23) Zrzeszenie Gazowników i W odociągow ców .

Zkolei Selkretairz Generalny w ygłosił parę in form acyj­
nych komunikatów, poczem  P rzew odn iczący zaprosił w szy­
stkich zebranych d0 lokalu Strzelnicy, gdzie zostało dok o­
nane otwarcie W ystaw y Elektrotechnicznej S.E.P,

PROTOKÓŁ VII WALNEGO ZGROMADZENIA
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

Porządek dzienny posiedzenia do załatwienia spraw formal­
nych z dn. 30 maja 1935 roku.

1. W niosek Zarządu G łów nego S. E. P. w  sprawie 
trw ałego uczczenia pam ięci Pierw szego Marszałka. Polski 
Józefa  Piłsudskiego.

2. Rozpatrzenie i zatw ierdzenie sprawozdania Zarządu 
G łów nego z działalności S. E. P. w  roku 1934/35. (Spraw oz­
danie b y ło  w ydrukow ane w  Nr. 11 „Przeglądu E lektrotech ­
nicznego" z dnia 1.VI. 1935).

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozftłania Komisji 
Rewizyjnej.

4. Uchwalenie preliminarza budżetow ego na r. 1935
i upoważnienie Zarządu G łów nego do w ydatkow ania sum 
stosow nie do w ływ ów . (Preliminarz był w ydrukow any w 
Nr. 11 „Przeglądu E lektrotechnicznego").

5. Zatw ierdzenie przepisów  i norm elektrotechnicz­
nych (PNE) stosownie do § 26 p. c. statutu S .E. P.

6. Ogłoszenie w yników  referendum w sprawie w yborów  
Prezesa i cz łonk ów  Zarządu G łów nego S. E. P,

7. W ybór członków  Komisji Rewizyjnej.
8. W ybór miejsca przyszłego W alnego Zgromadzenia.
Zebranie zagaił prezes, inż. J. O b r ą p a l s k i .  Na ase­

sorów  w ybrano pp. J ó z e f a  L e n a r t o w i c z a  i Z y ­
g m u n t a  O k o n i e w s k i e g o .

Podczas załatwiania punktów 2 i 3 porządku dziennego 
przew odniczył p. Józef Lenartowicz, podczas załatwiania 
punktów  1 i 4 —  8 przew odniczył prezes p. J. Obrąpalski.

1. Wniosek Zarządu Głównego S. E. P. w sprawie 
trwałego uczczenia pamięci Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego.

Sekretarz Generalny odczytał w niosek Zarządu G łów ­
nego treści następującej:

„V II-m e W alne Zgrom adzenie Stowarzyszenia 
Elektryków  Polskich, pragnąc u czcić  w sposób 
trw ały pam ięć tw órcy  i budow niczego N iepodle­
głej Polski, M arszałka Józefa  Piłsudskiego, uchw a­
la utw orzyć Fundusz Stypendjalny Polskiej Elek­
trotechniki imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego,

przeznaczony dla studentów  elektryków  polskich  
politechnik.

Celem  podkreślenia pow szechnego charakte­
ru, jaki winien nosić tego rodzaju Fundusz, W alne 
Zgrom adzenie S. E. P. zw raca się do wszystkich 
organizacyj elektrotechnicznych  i w szystkich  elek ­
tryków  polskich, oraz wszystkich elektrow ni i 
przedsiębiorstw  elektrotechnicznych  z apelem , aby 
się przy łączy ły  do uchw ały S. E. P. i przystąpiły 
do w spólnego utw orzenia Funduszu Stypendjalnego.

U stalenie w ysokości składek oraz opracow a­
nie statutu Funduszu i szczegółów  organizacyjnych 
pow ierza się Kom itetow i, złożonem u z przedsta­
w icieli Zarządu G łów nego S. E. P. oraz innych or­
ganizacyj elektrotechnicznych, które wyrażą zgodę 
w spółdziałania z akcją Stow arzyszenia E lektryków  
Polskich".

W niosek pow yższy przyjęty został jednogłośnie.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
Głównego z działalności S.E.P. w roku 1934/35,

Przed przystąpieniem  do składania sprawozdań Zarzą­
du i K om isji R ew izyjnej, Przew odniczący zaproponow ał d y ­
skutowanie obu tych sprawozdań łącznie, na co  W alne Zgro­
m adzenie w yraziło zgodę.

P. J. L e n a r t o w i c z  udzielił głosu Sekretarzow i G e­
neralnemu, który złoży ł ogólne sprawozdanie z działalności 
Stow arzyszenia w r. 1934/35 (szczegółow e sprawozdanie z o ­
stało ogłoszone w  Nr. 11 „Przeglądu E lektrotechnicznego" 
z dn. 1 czerwca 1935 r,).

W  dalszym ciągu, sprawozdanie finansowe przedstawił 
Skarbnik Zarządu p. F e l i c j a n  K a r ś n i c k i ,

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komi­
sji Rewizyjnej,

Prof. M. P o ż a r y s k i  odczytał protoku ł Komisji R e ­
wizyjnej S. E. P., która po sprawdzeniu ksiąg Stow arzysze­
nia i całokształtu działalności zarządu G łów nego postawiła 
wnioski, aby W alne Zgrom adzenie:

1. Zatw ierdziło Bilans za rok 1934 zam knięty obustron­
nie sumą zł. 135.947,90 oraz Rachunek Strat i Z ysków  zam­
knięty obustronnie sumą zł. 172.870,09 z zyskiem  w kw ocie  
zł. 1.400,38.

2. Zatw ierdziło dodatkow y odpis am ortyzacyjny za rok
1933 w  sumie zł. 708,65 oraz odpis am ortyzacyjny za rok
1934 w sumie zł. 2.564,09.

3. U chw aliło  przelanie nadwyżki d och od ów  za rok 
1934 w  sumie zł. 1.400,38 na kapitał zapasowy.

4. U dzieliło Zarządow i G łównem u Stowarzyszenia 
absolutorjum, a Skarbnikow i Zarządu Kol. Karśnickiemu w y ­
raziło gorące podziękow anie za ogólny nadzór nad księgo­
wością.

5. P rzyjęło preliminarz na rok  1935 w sumie zł. 
232.950 tak we w pływach, jak i wydatkach.

(Sprawozdanie Komisji Rew izyjnej ogłoszono w Nr. 11 
„Przeglądu E lektrotechnicznego'1 z dn. 1.VI.1935 r.).

W  dyskusji nad sprawozdaniam i zabierali głos:
p. S i w i c k i ,  zapytując o zaległości O ddziałów  Stow a­

rzyszenia oraz o ilość udziałów  S. E. P. w  „Przeglądzie E lek­
trotechnicznym ",

p. P o r ę b slkii z prośbą o wytłum aczenie pozycji w R-ku 
Strat i Zysków, dotyczącej odpisu zł. 192 za kupione obliga­
cje 6%  P ożyczk i N arodowej.

W yjaśnień udzielił p. F. K a r ś n i c k i .
W  sprawach dotyczących  całokształtu  działalności

S. E. P. zabrał glos p. M. P o ż a r y s k i  dla om ówienia 
spraw „Przeglądu E lektrotechnicznego".

Prof. M. P o ż a r y s k i ,  jako redaktor naczelny „P rze­
glądu", nawiązując do akcji Zarządu G łów nego S.E.P. i O d­
działów , zm ierzającej do zebrania danych o propozycjach  
ewentualnych zmian i uzupełnień w stronie redakcyjnej or-
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ganu Stowarzyszenia w sensie w zbogacen ia jego treści i p o ­
większenia w iadom ości praktycznych, uważając tę akcję za 
słuszną i pożyteczną, zakom unikow ał zdanie R edakcji P. E , 
a m ianowicie, że

1) w „P rzeglądzie" należy drukow ać wszystkie w arto­
ściow e oryginalne prace naukowe i techniczne,

2) R edakcja do łoży  starań, by  w prow adzić do czaso­
pisma dział sprawozdań z prasy elektrotechnicznej zagra­
nicznej,

3) w szelkie ce low e uwagi i w skazów ki co  do treści 
„Przeglądu" będą przez R edakcję chętnie przyjm owane.

Po w yczerpaniu dyskusji nad sprawozdaniam i i w obec 
braku głosów  sprzeciwu, Przew odniczący ogłosił przyjęcie
i zatwierdzenie przedstaw ionych sprawozdań oraz w niosków  
Komisji Rew izyjnej.

4. Uchwalenie preliminarza budżetowego na r. 1935
i upoważnienie Zarządu Głównego do wydatkowania sum 
stosownie do wpływów.

Skarbnik Zarządu G łów nego p. F. Karśnicki om awiając 
projekt budżetu S. E. P. (wydrukow any w  Nr. 11 „Przeglądu 
E lektrotechnicznego" z dn. 1 czerw ca 1935 r.) stwierdził, że 
jest on opracow any b. skrupulatnie i w oparciu o dośw iad­
czenie z lat ubiegłych.

Na zapytanie p. K. K n a u s a, dlaczego w p. 14 Preli­
minarza po stronie w ydatków  nie um ieszczono odpisu na 
am ortyzację ruchom ości, wyjaśnił p. Karśnicki, iż w ysokość 
odpisu każdorazow ego uchwala W alne Zgrom adzenie ex post 
z pozosta łości za rok ubiegły.

U chw alono jednogłośnie:
a) zatw ierdzić preliminarz budżetow y na r. 1935 w p o ­

staci przedstaw ionej przez Zarząd G łów ny,
b) upow ażnić Zarząd G łów ny do w ydatkow ania sum 

stosownie do w pływ ów .

5. Zatwierdzenie przepisów i norm elektrotechnicz­
nych (PNE).

Zarząd G łów ny przedstaw ił do zatwierdzenia W alnemu 
Zgromadzeniu, stosow nie do § 26 p. „ c "  statutu S. E. P., na­
stępujące przepisy i norm y elektrotechniczne, zaakceptow a­
ne przez plenarne posiedzenie Centralnej Komisji Normali­
zacji E lektrotechnicznej:

a) PNE 11 „P rzepisy budow y i ruchu urządzeń elek ­
trycznych w  kinem atografach" —  nowa redakcja PNE- 
11/1934. Projekt ogłoszony był w „Przeglądzie E lektrotech ­
nicznym " Nr. 3, 4 i 5 z roku 1934, popraw ki w  Nr. 13 z r. 
1934.

b) PNE 24 „Taśm a izolacyjna" —  nowa redakcja PNE- 
24/1935.

c) PNE 43 „Rurki izolacyjne oraz części przynależne 
do nich". Projekt ogłoszony w  „P . E ." Nr. 20 z r. 1934.

d) PNE 49 „P rzepisy ochrony linij telekom unikacyj­
nych od w pływ u przew odów  prądu silnego przy zbliżeniach". 
Projekt ogłoszony w „P. E.“ Nr. 1, 2 i 3 z r. 1935.

e) PNE 47 „K able kolejow ych  urządzeń bezp ieczeń ­
stwa". Projekt ogłoszony w  „P. E ." Nr. 24 z r. 1934.

Sekretarz Generalny odnośnie zatwierdzenia PNE 49 
wyjaśnił, że nie są one jeszcze przyjęte w  ostatecznej posta­
ci przez plenum C. K. N. E. i dlatego Zanząd G łów ny wno­
si o warunkowe ich zatwierdzenie do czasu akceptow ania 
tych przepisów  przez C. K, N. E. Ma to na celu uniknięcie 
wstrzymywania wydania tych przepisów  aż do przyszłego 
roku.

W  dyskusji zabierali głos:
p. M. P o r ę b s k i ,  który w ypow iada się za wnioskiem 

Zarządu, uważa jednak, co  do w arunkowego zatwierdzania 
przepisów , że taka uchwała W alnego Zgromadzenia nie p o ­
winna być precedensem  na przyszłość,

p. T. C z a p l i c k i  proponuje w obec tego, b y  przepi­
sy przyjęte warunkow o potw ierdzić na następnem W alnem 
Zgromadzeniu.

Po w yczerpaniu dyskusji przew odniczący zarządził 
przegłosow anie wniosku Zarządu z uzupełnieniem  p. T. Cza­
plickiego, dotyczącem  PNE 49, który został przez W alne 
Zgrom adzenie przyjęty jednogłośnie.

6. Ogłoszenie wyników referendum w sprawie w ybo­
rów Prezesa i członków Zarządu Głównego S. E. P.

Sekretarz Generalny odczytał protokuł zebrania w y: 
borczego Komisji Czterech M ężów Zaufania z dn. 20.111.35 r. 
w sprawie w yborów  Prezesa oraz członków  Zarządu G łów ­
nego S. E. P.

Ogólna ilość nadesłanych kopert w ynosiła 613, a mia­
now icie:

Nazwa Oddziału Liczba członków G łosow ało
Bydgoski 24 20
Krakowski 40 31
Lw ow ski 59 30.
Łódzki 66 46
Poznański 37 23
Radom ski 14 9
Toruński 23 10
W arszawski 391 272
W ileński 16 6
W ołyński 8 5
W ybrzeża M orskiego 17 11
Zagłębia W ęglow ego 101 68
Sekcja Radjotechniczna 50 28
C złonkow ie zbiorow i 67 48

Razem: 913 607

Ponadto nadesłano 5 kopert w yborczych  bez „nadaw ­
cy  i 1 od osoby, która wystąpiła ze Stowarzyszenia.

Przed otw arciem  kopert odrzucono głosy osób n ie­
uprawnionych do głosowania (z pow odu  nieopłacenia skła­
dek członkow skich  do dn. 1.X.34 r, lub z innych pow odów ) 
w ilości 37. Pozostało do otwarcia ważnych kopert zew nętrz­
nych 576.

Przystąpiono do otw arcia zewnętrznych kopert, poczem  
spraw dzono wewnętrzne koperty w yborcze.

W szystkie koperty w ewnętrzne w ilości 576 sztuk o d ­
pow iadały wym aganiom regulaminu, w obec czego otw orzo­
no je i przystąpiono do obliczania głosów . Żadna z kartek 
z głosem  nie dawała pow od ów  do unieważnienia głosu.

Otwarto 576 kopert w ew nętrznych (różow ych) i przeli­
czon o głosy.

G łosów  otrzymali:
a) Na Prezesa: p. A l f o n s  K i i h n  g łosów  450, p. J ó- 

z e f  L e n a r t o w i c z  —  113, inni —  10, pustych 3; ra­
zem głosów  576.

b) Na członka Zarządu G łów nego z W arszaw y: p, T o- 
m a s z  A r l i t e w i c z  g łosów  313, p. K a z i m i e r z  J a c ­
k o w s k i  —  243, inni —  14, pustych —  6; razem głosów  576.

c) Na członków  Zarządu G łów nego z prow incji: p. J a n 
T y m o w s k i  (Bydgoszcz) g łosów  333, p. Z y g m u n t  R a u  
(Łódź) —  271, p. J ó z e f  K o ź n i e w s k i  (Poznań) —  250, 
p. H e n r y k D u b e l t o w i c z  (Kraków) —  250, inni (wszys­
cy  poniżej 5 głosów ) —  19, pustych —  29; razem głosów
1 152 (t. j. 576 X  2).

W ob ec tego zostali wybrani:
na Prezesa p. A l f o n s  K i i h n  (W arszawa);
na członka Zarządu G łów nego z W -w y  p. T o m a s z  

A r l i t e w i c z ;
na członków  Zarządu G łów nego z prow incji pp.: J a n  

T y m o w s k i  (Bydgoszcz) i Z y g m u n t  R a u  (Łódź);
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na zastępcę z W -y  p, K a z i m i e r z  J a c k o w s k i ;
na zastępców  z prow incji pp. H e n r y k  D u b e l t o ­

w i  c z (Kraków) i J ó z e f  K o ź n i e w s k i  (Poznań).
W yniki w yborów  zostały przyjęte przez obecnych  

oklaskami.

7. W ybór członków Komisji Rewizyjnej.
Do Komisji Rew izyjnej zostali jednogłośnie wybrani p o ­

nownie pp.; A . K r z y c z k o w s k i ,  J. L e n a r t o w i c z ,  
E. P o t e m p s k i ,  M.  P o ż a r y s k i  i T.  S u ł o w s k i .

Po dokonaniu w yboru now ych w ładz Stowarzyszenia 
zabrali głos p. J. Obrąpalski i p. A . Kiihn.

P, J a n  O b r ą p a l s k i  ustępując z zajm owanego sta­
nowiska Prezesa S. E. P. stwierdza, że kierowanie pracami 
Stowarzyszenia jest trudne, wymaga bow iem  obok  w ielkiego 
oddania sprawom  Stowarzyszenia znacznego autorytetu, sto ­
sunków i w p ływ ów  i wyraża radość, że jego obow iązki przej­
mie człow iek , który posiada te wszystkie warunki. P. O brą­
palski składa przy tej okazji Stowarzyszeniu p ow in szow a­
nia i życzenia stałego rozwoju, a p. K i i h n o w i  serdecznie 
życzy ow ocnej pracy.

P. A l f o n s K i i h n  dziękując za w ybór zauważa, że na 
terenie Stowarzyszenia nie jest człow iek iem  nowym  i sądzi, 
że na jego w ybór w płynęła jego praca w  Stowarzyszeniu, w 
której w idocznie nie popełn ił w iększych b łędów . Co d i  pro­
gramu swych prac na rok przyszły p, Kiihn uważa za w ska­
zaną w strzem ięźliw ość w deklarowaniu ich w szczegółach, 
uznaje natomiast potrzebę zapoznania członków  Stow arzy­
szenia z poglądem  now oobranego Prezesa na całokształt 
prac S.E.P.

Dziedzina elektryfikacji kraju jest ważna, lecz w y k o ­
nanie jej nastręcza w iele trudności ze względu na to ,"że  je ­
steśmy krajem ubogim i nie rozporządzam y kapitałem  na 
inwestycje. Polityka rządu idzie w tym kierunku by dźw ig­
nąć sprawy elektryfikacji, ale właśnie brak kapitału odsuwa 
nas od  tych korzyści, które m ogłyby się przydać i są k o ­
nieczne dla potrzeb Państwa. Jest w tej dziedzinie dużo 
jeszcze do zrobienia, a elektrycy po lscy  mają w ielkie m ożli­
w ości pracy i inicjatywy. Dzięki zbiorow em u w ysiłkow i
i rzetelnej pracy można w  pewnej mierze pow etow ać te stra­
ty, jakie są wynikiem braku kapitałów .

P. K ii h n, przechodząc następnie do spraw Stow arzy­
szenia, zwraca uwagę na stały jego rozw ój, ale życzyćby  so ­
bie należało ,aby wyniki pracy Stowarzyszenia b y ły  z roku 
na rok lepsze, co w  dużym stopniu zależy od samych cz łon ­
ków  S. E. P.

P, K ii h n podkreśla znaczenie dobrej organizacji i uwa­
ża, że polscy  e lektrycy nie wykazali tu dużych zdolności. 
W szystkim  elektrykom , stowarzyszonym  w S. E. P., powinna 
przyśw iecać myśl, aby inni ich koledzy  elektrycy nie ch o ­
dzili luzem. Rów nież niewątpliwą wadą organizacyjną świa­
ta elektrotechnicznego jest istnienie aż 5-ciu  różnych orga- 
nizacyj elektrotechnicznych. N iektóre z nich mają charakter 
ściśle branżow y. Organizację naszego Stowarzyszenia nato­
miast można przyrów nać do republiki, w  której powinni się 
znaleźć w szyscy polscy  elektrycy dla wspólnej pracy, by  nie 
rozdrabniać szczupłych sił polskiej elektrotechniki.

W  zakończeniu p. K ii h n rzuca dwa hasła —  zgrom a­
dzić wszystkich elektryków  w  łonie Stowarzyszenia i skon­
solidow ać organizację polskiego świata elektrotechnicznego.

8. W ybór miejsca przyszłego Walnego Zgromadzenia.
P. J. O b r ą p a l s k i  komunikuje, że do Zarządu 

G łów nego w płynęło zaproszenie Oddziału W ileńskiego
S. E. P. do zorganizowania ńastępnego W alnego Zgrom adze­
nia w W ilnie, przyczem  Oddział W ileński zaproszenie swoje 
w ysłał w porozum ieniu z Zarządem Miejskim. Ponieważ jest 
lo jedyne dotychczas zaproszenie oficjalne, Zarząd G łów ny

stawia w niosek o w ybór W ilna na VIII W alne Zgrom adze­
nie S. E. P.

P. E. S y n e k  przypom ina o zaproszeniu E. S. Ć. do 
odbycia  jednego z przyszłych Zgrom adzeń S. E. P. wspólnie 
z E. S. Ć. w  Pradze.

P. J. P o d o s k i  wyjaśnia, że sprawą w spólnego z 
E. S. Ć. Zjazdu zajm ował się Zarząd G łów ny, lecz nie będzie 
to jeszcze m ożliw e w roku przyszłym.

P. H. W e k e r ,  prezes Oddziału Poznańskiego, za k o ­
m unikował, iż został uproszony przez Izbę Przem ysłow o- 
H andlową w Poznaniu, aby zaprosić S. E. P. do odbycia  
swego W alnego Zgromadzenia w roku przyszłym  w Poznaniu. 
W ob ec  jednak pierw szeństw a ze strony W ilna nie będzie 
nalegał na zmianę wniosku Zarządu G łów nego S. E. P.

Przyjęto jednogłośnie wniosek Zarządu Głównego, aby 
VIII W alne Zgrom adzenie odbyć w przyszłym  roku w  W ilnie.

Na tem obrady VII W alnego Zgrom adzenia S tow arzy­
szenia E lektryków  Polskich zostały zakończone o godz. 17 
min. 40.

ZARZĄD GŁÓWNY.
Przyjęto na członka zbiorowego:

Zakłady Elektrotechniczne „ E l e k t r o a u t o m a t "  
Sp. z o. o., W arszawa, ul. Dzielna 72. Na W alnem Zgrom a­
dzeniu S.EjP. reprezentow ać będą firmę „E lektroautom at'' 
pp. Herman K obryner i Józef Goldsztaub.

ODDZIAŁ LWOWSKI.
Sprostowanie. W  sprawozdaniu z działalności O d­

działu Lw ow skiego za rok 1934, w Nr. 11 „P rzeglądu" 
mylnie podano w liczbie członków  skreślonych kol. inż. 
M aurycego Hiittnera.

ODDZIAŁ TORUŃSKI.
Zgłoszenie na członka zwyczajnego*):

S i w i c k i  W i t o l d ,  Toruń, M ickiewicza 50 m. 10.

Przyjęty na członka zwyczajnego:
Ś l u s k o w s k i  S t e f a n ,  Gródek, p. Drzycim, pow, 

Świecie.
ODDZIAŁ W ARSZAW SKI.

Zgłoszenie na członka zwyczajnego *);
T o m c z y k  J a n ,  W arszawa, ul. 6 Sierpnia 24 m. 12.

Przyjęci na członków zwyczajnych:
C i e s i e l s k i  A n t o n i ,  Brzeszcze, Państwowa K o ­

palnia W ęgla.
C i e ś l a  S t e f a n ,  W arszawa, ul. M arjensztadt 11 m. 3.
D z i e r z b i c k i  Z y g m u n t ,  W arszawa, ul. G ró jec­

ka 39 m. 103.
N a z a r e w s k i J e r z y ,  W arszawa, ul. Z łota  75 m. 10.
P l u c i ń s k i  J a n ,  Siemianowice, ul. Piłsudskiego 14.
R o m e r  J a n  A d a m ,  W arszawa, ul. W arszew ickie- 

go 4 m. 2.
S u ł k o w s k i  Z y g m u n t ,  W arszawa, ul. Zakopiań­

ska 29.
T o m a s z e w s k i  B o h d a n ,  W arszawa, ul. O lszew­

ska 17 m. 1.
ODDZIAŁ WOŁYŃSKI.

Zgłoszenie na członka zwyczajnego *):
K a m i ń s k i  S t a n i s ł a w ,  Równe, ul. Budkiewicza

12, Elektrownia Miejska.

*) U w a g a .  Zgodnie z § 10 statutu S.E.P., każdy c z ło ­
nek Stowarzyszenia ma praw o złożenia w łaściwem u Zarzą­
dow i Oddziału w  ciągu 4 tygodni od daty niniejszego o g ło ­
szenia, um otyw ow anego protestu przeciw ko przyjęciu  p o ­
w yższych  kandydatów.
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<5 ŝ! .f t . -  'W

u n O

kco 
— O 
0  r-QS(/3 9  r—,

i ł-ł _L*J
j  rX3 «OZ) NJ

«+j hr w
§  0

S j-o i 'O  £?-S
. a> ►> £  N

w cd1̂  o j *  >
cd ' ó  p, jn N
N O O |_
O f t  O ,Js! T3

1



464 FRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Nr 13

fi
N

•Qfl 
O  _C/3 ^
fi °  .fi o  
w o

6 7* ’
f i -1- 
fi p  

.S o i

ctf
u
g ;
5
a
o*

KI -r  
C.

e - s
%  Sni* c

fi 0) Cd Cfl
N \  

»T3 *-• cd^ 
£  °  
o  O  

10Oh

g s  
- IC^*_2

5̂vO o
ł-4 -♦-'n w 

N
u

o
s
' Ł
cdfi

vOvc/3o-+-J
u
cd
Ź

ctffi
D g
3 1~ w 

cd
s
Cd

cd
£
3  .

J d ' §- o jJh 4) 
f t  N Si

^  ft 
£■'3 

( » :  

3  cn
.S a 
B Ł

a
cd -+-»> 02
£ cd
£  fi
cd u  

g «  
' Mo
ft o 
ni .«

*5 ckO
Vh niftT3 
-  0 ni - o  -13

•N cd 
„■ ni n

S . 2 wni fi
e w
N N O T3

■U 3  > . « !
'S.’ S  S o  

S V s r
CD 0 < *£  O  ̂
cd . f i  cd
fi g 8 a
g  N ‘ O  - S  
fi 

'$ •

U ^ ' SB -o  OJ 
W N

g ^ f t u
o  Cd-

^  JS ^  d) a  o  NN * •
ft 2

S-tft.0  _a
j o

«  ^  2  o  N
U  ,—
a  £  

f i  fi 
. o

C  K^’ f i
n fi

>> łH
.O pL,kO

Vh
a r o
fi I

cd

-  Ł  0

o
N 
U

cd

f t os g
■o*10

^ £ • rt 4>

£
O  T—t
a

o

I I

&
3
oft
£■o

§ i § 
3  ' S  ‘ 2  W  N2  N ^  CJ O
ni •" P. g £J3 M ni 'ot 

4)J 3
'O

f t  c/j

<N ^ 3  

* ”0
U
a

cd
N ,

cd u  ̂
- - ■ o ... C-S<xi

O n ”1 S  ^f1 'O n 3  ̂
T3^PLh .n  h 0  'K •-N ■o/) S? O

-H N  m ' " 36 S °
u - Ź . t

o  £ -a  -a  
f t  ci, 0 0

u P n 'N fi
G) D  w  Cd1 
^3 U r '  ti U

*  s. nd ■

fi
-̂»OT3

J  N 3  E  o  -N
S Ł - g ^ S ^  1
,«d - S  ^  . 2 .  C

ni 
f t  4) 

"cS
W CD

N .S

f̂iONU0)»ł-ła
N4)

•O
.2 J’HuN-a
£CStHaC/3

> o
o-sr'M Q,
N  fl 
o  ”

m g 
ii §Cd Ch U
f t  3  «>■ f t  ■cj)-"
■ H  G) ^
o  -g Cd g a

O

'Ir g .. 
6 s  a j - S
4) -ao bL o  
B 3  -P J

^ <U
ni

ft>S

s & . :

O
Hrd ^ 

• £ f t S -+-* M o
h3

N T3-O

o

o

c  £ o o
N J 3O -o nf K 
S ft .«2 13ft N —Ho
ctf O ^ 3
fl O Sr-^ • r— N .k'' 0) Vh M
0  ”o  *2

4) N r̂H 2J 
. t»‘ o  ^  «o >> n 'C 2 .Sf o) 

cd H o  f i  w  _ ;  *^3 h.S uf o ™ 05 5 
& ^  >—  & 

„ O r t N  
-

g ft ft

o  B
•S ' « s> N 03

. 4)
fi j  >> oN 1-.
O ft

s  § ^ ° °
Oh N fi

- f i E g 8
® 1 “  —  ^  N

O r-r-J
.H o

aft N
CJ-
■+•* O  gnd
T3 3

O g
ni S  c/j
O “ > T i

4) O 
•5 •oo
^ SJrt C 

' ni
Cd r-| W  s.o  “ -a > 

-S.-2  o  o4) c/J ft"3
'S • 2 -S c  ^
^ >  4)

™ 8 2N N
U g S  

8 S

N _ 2  N VhT) u O O
ft ft c r  
0
O -O Tfw

s «*& 'o
4 * -  ?  ft

:h c

o  -a

J3 co o  
>0 Cd .«

S ^ s

^  4> 3 0
?  N  - cd
Cti ij ^  ̂
łn ^ 3
Oh «  kO
(O O  0) Vh

*fi N  VN  
>, C  T3 
•N Cd* J* o  O N N ,
'ćs *3 a  “2a  4J- p  ni
B ■« 4)^3 
u rt a  S 
a  c  |  SS

& .s  o  .jj

• ś l  ^ ' 2 ^  
^ • s £  g

cd

6 I
*OjO cd 
<D O

Ofio

s. N  

cd

>> cd•n a 
o

fi ficd 
fi 
N
cd *5: ^
Q>* Oh Iz; 

‘ fi ^

O LO
■O/)
o
fi Tf
N

.a d  
§ °° 
« e « »

O  
fi 
cd

Ći’T3 H3 
fo ^  >  O

OO)4 o
■ftQ
cd

o
O; fi

+-» cd

p s
’ ST
•n

fifi
u
cd

CJfi

cd
o
nd

ofi

^  o 
* 1  
cd

4)ft
>> nr 
fi w

U
H
C

N
O<
HH
U
>*
*

CD -♦—» ł—< »
* h  C/D kQ '7\ 
cd 4) £,.«>

cd* ^

‘  J3-SCO

T3-C fi 
P  N

O  ° 8
£ c d  N

o
i' N  *fi

* *  £  &  cd S  
f t ‘-2 i g  8 

J  g N

« »  ^ " 3  N  ^  _ 
-  srj 2

o i r § Ś n i

g - a S a ^ - s
"  8 ’ a—' a 'r"

4> “ ' 3 ^ ^ ia ^ i 3  o J  a? o  jo® y >1
^ n : |  g 'c d  

? .2  fi
O ^  N 
•au r * H*op r

1-S
■** cd - a  w y

.iS > ; «  2 2 o
§  Id o  o  "S 8
N td f t  N
8 N^2 a
S g ^  s)- 2 ^

' 3 - l . ' a  fi u > 
§  - ^ > > 1

1 a  . s  fi
1 «  a c  &
' N
- ■ S  P  ?  o

o
O n ■gj 2 8 ft

O  ^  N H
o ^ S f i  
2 i  Id^i S
ft a  rO  4) XI

JJ-
ps



Nr 13 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 465

cdfl

O
^  a. TJ
w O

P l -O'O

oT3

cca<

•N
rVH
'TJ
N
£

'O
A
-Siu<&
’Sfico0)
N
a

,-fio>>fiNO
a
a3

d)O
£>o

0)

e . 2 . 
E & 

-+->cd
t^T3 E

°  cd' ‘ ćtf-rr
4) n fl £5

43•o
u  w f i& N ii  CO

.2 -*  o .ST-o
£ o

nr fi
Ł.2u
£ . 2" f»'p,

12  «>ft  N _ , Sh 3̂iJ a  o  
fl f t  

*L>
*«-i *«-<

s S §  
■s s s-
«**c"SN ^  
w  0)^Q -M *N'O o  .̂ r

e s

1 fi JD
3

& Ł E
£ a ! - 2

i  s-
&  U3

'OJO O  O N U U H3 Oh,

a,a3fi

ar-N

!rdO
O h

w ar*

f i  .aj
£

vO
Jh

aT *a3

6 *a>

£
M  U  2 o fi ar 

’TS
.8 <* 'N o

.... 03 N N
03

ar

CN

vO fi 

NO co 
•N *N 
O t>>

6 t

03 » »h

s s
E .2U

o  fi3 'Ot aj 
Ci o
§, fi °PS .p^co H>> O* fi « . o  N O 3 03 O

E _r-“8 0S
e '« 2
N i  £o  5  O

O

o3
o3 * ph-t-» rH

o  ^ fi& a .2
o

<y u 6 S' 
§  H

w u a  cd
0-0 •>, >> a .2 2 0
V.ci

N ^ >>
^.2:g O fi )H
CL, .« PL, TP

a
N

/

S i  eq 
s  g . ^  § - s - s“  N 8 S

• rn T3  13

03
6  1313 p O  Oa a

£ o ■
- - N  O co

a'3.®etffi
u

S, *-fi . 
r  U  fl

o3 fi 

Oh g  *3

G is ig
• 2 " 8 h  
co 03 • 

*OjO Oh
a r  ̂ •*3 M +*
^ S'"■£■.2 43
fi c  2
N  'N <S 
N  4) ' f i

N kS
u sc  .-2

4) ,fi
N  u  r j 
”  rt Oi3 ttiOJ *ł-H

O  a3 
, !_ >1 
5.-Q &

J h 4>J3

“» S .2li cd fi
a  E ?  
-  >>ź 

O N .fi łH
n  3 ,2:>> 3 

f t  2  
« “ ua

O)

nj

5 «
N 3 _a
4) o  
'N .2 
n  w

g 8 S
J3-2 <«-

6 S
O
M

E
a-
■Ł-g-s
S . 2 . S

“O fi g
°  " 3  Cd 

O  Q  Jh

1-1 -fi-.fi 
o  o

.2 1,3 
fi ‘ 2

•" 2 
143 CO o

N_ ^ .2  i  
.«  E

‘fi e  u ufl S ’N a
Ł, N Cd cd
O, cd -|-> fi

fi&>
o
O

cd1

J2f ««• 2 «r«co Sw > ™
cdfi
o

U  D

f i  f i ,

■3 £ I ^ T i  l s  g e |s2
p, a  ft 3cd ftfi p~. cu X

M  E 'O 5
O  O  ^

£r S e 6 >>- 2 c >> fi43 m c  o
*»-H * Lj '*P

fi o £ E 
 ̂ ^-2"^ .2 0) Pi m N - n cd p £>

0 E \Z
r, *j o  

«  05 
O O •— fi

> 'w X -2  
2 > - g  g  E44 o  2 N (M 2
w m  ^  k. m  n

§ N s  N  3
o  -a  1 8  ■= N 

_5
o  N

s i ' l l !  „
- l i * .  f i  03 N W h "

n - ^ H  -2 .2n U fl U Cft Cd & W .Sf i) OJ >H A  N
C - m  £ > 3  ffT3
N «  O _  fi «*“»  N cif "  N

in Ł> ir> i-, ^ft N CM ft O fi

“ u i  i■̂  co ^ ^
s g’ S.g* 
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B I B L J O G R A F J A .
A b b e  L u d o v i c  G a u r i e r ,  charge de mission des 

Ministeres des Travaux Publics et de 1'Agriculture. „L es 
L acs des P yren ees  F ran ęa ises“ . Paris, 1934.

Pośm iertna praca księdza L. Gaurier'a, znanego lim- 
nologa francuskiego, wydana przez jego przyjaciół, zasłu­
guje na om ówienie i specjalną uwagę.

W  pracy tej znajdzie nie jedną cenną wskazówkę nie- 
tylko lim nolog lub geolog, lecz także inżynier, pracujący 
na polu  wyzyskania naturalnych zbiorników  wodnych dla 
celów  przem ysłow ych i rolniczych.

Książka Gaurier'a, będąca wynikiem przeszło 30-let- 
nich jego studjów, rozpoczyna się od przedstawienia o g ó l­
nych poglądów  autora na powstawanie i zaszutrowanie d o ­
lin górskich, osobno omawia teorje powstawania i zanika­
nia jezior i dopiero na tle tych ogólnych  rozważań autor 
przystępuje do m onograficznego opisu w ażniejszych zlewni 
jezior na Pirenejach francuskich.

D otychczasow e poglądy na kwestję powstawania dolin 
Gaurier dzieli na 3 kategorje. Do jednej z nich zalicza 
autor hipotezę, według której niezwykle obfite deszcze mio- 
cenu i p liocenu spow odow ały utworzenie dużych rzek, k tó ­
re w yerodow ały doliny. Szkoła niemieckich geologów  jest 
zdania, że jednakow ą rolę m ogły odegrać obie siły: lodow ­
ce oraz w ody płynące. A utor skłania się do tej ostatniej 
koncepcji, z tem jednak zastrzeżeniem, że decydu jącą  rolę 
oddaje  w odom  płynącym . W  wypełnieniu dolin aluwjami 
m ogły brać udział zarówno lodow ce, jak i w ody płynące.

Jeśli chodzi o jeziora, zwłaszcza położone w twardych 
skałach, to autor książki uważa, że pochodzenie ich jest 
przeważnie tektoniczne.

Inżyniera niewątpliwie zainteresować winny te roz­
działy książki Gauirier'a, w których  mówi on o zanikaniu 
jezior, względnie o wypełnieniu ich aluwjami. Znajom ość 
zjawisk zaszutrowania posiada duże znaczenie przy oblicza­
niu pojem ności zbiornika dla celów  elektryfikacyjnych, w o­
dociągow ych czy rolniczych. Poza tem znajom ość procesów, 
zachodzących w jeziorach, wyświetli ważne dla inżyniera 
zagadnienie wieku zbiorników  wodnych, wyzyskiwanych 
praktycznie.

Przy zaszutrowaniu jezior wybitną rolę odgryw ają la ­
winy. Jako jeden z przykładów  autor opisuje zjawiska, za­
chodzące na jez. Gaube. M ianowicie, gdy na wiosnę lawiny 
zesuną się, tworzą one na zlodow aconej jeszcze powierzchni 
jeziora pewnego rodzaju  stożek usypowy z uniesionego 
przez siebie m aterjału skalnego. Stożek ten sięga niekiedy 
50 m długości. G dy lód  stopnieje, ca ły  m aterjał naniesiony 
opada prostopadle na dno. W  ten sposób z roku na rok  
wytwarza się jakgdyby podw odna tama, rów noległa do 
brzegu jeziora, która oddziela od  reszty jeziora małą sztucz­
ną nieckę, stopniowo zm niejszając jego pojem ność.

Przyczyna zaszutrowania jezior, o której mówiliśmy, 
działa jednak z przerwami. Natomiast stałym  czynnikiem 
zaszutrowującym będą rzeki, które przy swoich ujściach 
do jezior stale wytwarzają stożki usypowe. U noszony przez 
rzeki materjał układa się tu z pewną regularnością oraz 
według pewnych, określonych praw. Przedewszystkiem opa­
dają komienie zupełnie prostopadle z pow odu swego c ię ­
żaru, później żwir i piasek, przytem droga opadania tem 
bardziej się odchyla od pionu, im bardziej pow olnem  jest

to opadanie. Cząstki iłow e osiadają już prawie na całej 
powierzchni dna.

Na tę okoliczność również winien zw rócić uwagę imży- 
nier-praktyk, budujący sztuczne zbiorniki przy pom ocy 
piętrzenia rzek. Od ilości m ożliwego do osiadania m aterja­
łu iłow ego zależy szczelność zbiorników sztucznych, przy 
odpowiednim  więc m aterjale brzegów, jak widzimy, dno z o ­
stanie uszczelnione drogą naturalnych procesów sedymentacji.

Przez stałe zamulanie jeziora delty nzek do niego 
uchodzących przenoszą się coraz bardziej wgłąb jeziora, 
zm niejszając obw ód jego brzegów, podczas gdy namuły 
podnoszą stopniowo dno jeziora. Na materjale stożka usy­
pow ego wkrótce zakorzeniają się rośliny, Przenoszenie się del­
ty oraz opanowanie jej przez roślinność są niew ątpliw em i ozna­
kami „starzenia się“ jeziora. Jezioro pow oli przechodzi w bagno*

Gaurier miał sposobność badać tworzenie się stożków 
usypow ych nietylko drogą pom iarów głębokości jeziora, 
lecz także obserwował je  bezpośrednio na jeziorach, które z o ­
stały użyte jako zbiorniki wodne dla celów  elektryfikacji. 
Zbiorniki te podczas ich opróżnienia dawały m ożność d o ­
kładnego przestudjowania opisanych wyżej procesów . Szcze­
gólnie jednak ważną rolę odegrać mogą obserwacje zacho­
wania się brzegów zbiornika podczas zm ian poziom ów  wody.

Przy wyzyskaniu w ody przez zaikłady w odno-elek- 
tryczne bardzo często ze  względów  technicznych za jść m o­
że potrzeba opróżnienia zbiornika na dosyć znaczną głębo­
kość. Strome brzegi, w yłonione wtedy z jeziora, znajdą się 
w niebezpieczeństwie m ożliwego zesuwania się do jeziora 
oraz erozji potoków  górskich w stożkach usypowych.

Przy rozkładzie m aterjału ruchom ego na dnie jeziora 
poważną rolę odgrywa ciśnienie masy wody, zawartej w 
danym zbiorniku naturalnym. Ciśnienie to przyczynia się 
do powstrzymania ruchom ego materjału zboczy  od  zesuwa- 
nia się stoków w dół. W  miarę opadania w ody w zbiorn i­
ku, względnie jeziorze ciśnienie to spada, a wtedy rozp o­
czyna się stopniowe złagodzenie skarp przez usuwanie się 
zwietrzałych skał brzegów na dno jeziora.

Przy częstem podnoszeniu i obniżaniu poziom u wody, 
przesuwanie się drobnoziarnistych aluw jów  jest tak znacz­
ne, że stosunkowo szybko ulega zmianie cała pow ierzchnio­
wa warstwa pokładów  dennych, podczas gdy głębsze war­
stwy, utrzymywane swym ciężarem pozostają  nieruchome.

Opisane zjawiska pow odują  stopniowe podnoszenie się 
dna jeziora, a więc zmniejszanie jego pojem ności.

W  drugiej części swej pracy Gaurier opisuje poszcze­
gólne doliny i jeziora na Pirenejach francuskich, przytem 
dla każdej zlewni pod a je  charakterystykę geologiczną, hy­
drologiczną, dane dotyczące fauny i flory  oraz niektóre 
szczegóły techniczne.

W  końcu książki autor załącza zestawienie zbadanych 
przez siebie jezior, uszeregowanych według zlewni. W  ze­
stawieniu tem dla każdego jeziora znajdziem y wysokość 
nad poz. morza, powierzchnię w ha, największą głębokość 
oraz przybliżoną pojem ność.

Literatura przedm iotu w książce Gaurier'a obejm uje 
prace lim nologiczne, poczynając od r, 1821.

Staranne wydanie, liczne, bardzo charakterystyczne ilu­
stracje nadają pośmiertnej pracy Gaurier'a, poza niezwykle 
interesującą treścią, jeszcze większą wartość.

Inż. W ładysław  Kollis.

PRZEDPŁATA: 
kwartalnie . . .  zł. 9.—  
rocznie . . . .  zł. 36.—
zag ran icą  -f- 50%
za zm ianę adresu
(znaczkam i pocztow em i) g r. 50

B iu ro  R edakcji i A d m in is tra c ji: W arszawa, Królewska 15, II p iętro 
telefon N* 690-23.

A dm in is trac ja  otwarta codz. od godz. 9 do 15 w soboty od 9 do 13 
Redaktor przyjm uje  we w to rk i i p ią tk i od godziny 19-ej do 20-ej.

K o n t o  c z e k o w e  w  P. K. O .  N r .  3 6 3

Ceny ogłoszeń 
podaje administracja 

na zapytanie.

W y d a w ca : W ydaw nictw o Czasopisma „Przegląd Elektrotechniczny", Spółka z ogra niczoną odpowiedzialnością.

S. A Z O. . .Drukarnia P olska". Warszawa. Szpitalna 12. T e l . . 5 . 8 Z ^ Ł ^ i i ^ ^ ^


